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6HY25-1 

Р Е З Е Р В   
SE51S21, 22 

ZB02.3 SF7 / HB05S SF1 

SE52S21, 22 
ZM02.3 SF7 / HB05S 

SF2 

НЕВЪВЕДЕНИ 
ЗАЩИТИ SA51 

НЕВЪВЕДЕНИ 
ЗАЩИТИ SA52 

НЕВЪВЕДЕНИ ЗАЩИТИ 
ТГ 

ЛЯВ ЗАБ 
ИЗБИТ 

НЕВЪВЕДЕНA ЗАЩИТA 
P(SD)>0,23 kgf/сm2 

НЕВЪВЕДЕНA ЗАЩИТA 
ТГ 

ПО ИЗКЛЮЧЕН GQ 
L01                                               1 L02                                               2 L03                                               3 L04                                               4 L05                                               5 L06                                               6 L07                                               7 L08                                               8 L09                                               9 

SE62S01, 02 
HB10S SF 

ШКАФОВЕ  OVATION 
ЗАЩИТИ НА тг и тпп 

неизправност 

ВЕРИГИ  ЗАЩИТИ 
ZM02.1 SF15/ HB03S 

SF3 НЕИЗПРАВНОСТ 

SE63S02 
ZВ02-5 SF7 / HB03S SF2 

SE63S01 
ZM02-5 SF7 / HB03S 

SF1 
Р Е З Е Р В   

ДЕСЕН ЗАБ 
ИЗБИТ Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L10                                             10 L11                                             11 L12                                             12 L13                                             13 L14                                             14 L15                                             15 L16                                             16 L17                                             17 L18                                             18 

6HY25-2 
L>2800mm YB10W01 

L>2650mm+YD10D01-ВКЛ. 
L>2850mm YB20W01 

L>2700mm+YD20D01-ВКЛ. 
L>2800mm YB30W01 

L>2650mm+YD30D01-ВКЛ. 
L>2850mmYB40W01 

L>2700mm+YD40D01-ВКЛ. 
Р < 51kgf/сm2 

ПРЕД RA11, 12, 13, 14S01 
L > 375mm 

в RB60B0104 

L>1550/1334/3500 
2500мм 

ПНН 1-4 II предел 

L > 3870 mm 
RD11(21)W01 
II предел гр.А 

L > 3870 mm 
RD12(22)W01 
II предел гр.Б 

L19                                               19 L20                                               20 L21                                               21 L22                                               22 L23                                               23 L24                                               24 L25                                               25 L26                                               26 L27                                               27 

P > 0.23kgf/cm2 
SD11, 12, 13 

P < 0.5kgf/cm2 
ОС SA - GQ 

P < 13kgf/cm2 
SE80 (ЛИНИИ НА ЗАЩИТА) 

P < 6.55 kgf/cm2 
ИЗХОД ИМПЕЛЕР + ХСР 

СРАБОТИЛА АВАРИЙНА 
ЗАЩИТА НА РЕАКТОРА 

АЗ 

SE20(30,40)S01,02 затворени - 
+SE01(02) незатворен 

SE20,30(40)S01(02) затворени 
+SE01(02) незатворен 

SE11(12, 13, 14)S01 отворен 
+ SE01(02) незатворен 

1.2 < ОИ < - 2.0 mm 
GQ SA10 

L28                                               28 L29                                               29 L30                                               30 L31                                               31 L32                                               33 L33                                               32 L34                                               34 L35                                               44 L36                                               36 

GQ ИЗКЛЮЧЕН ОТ 
ОСНОВНИ /РЕЗЕРВНИ/ 

ЗАЩИТИ НА БЛОКА KL9/29 

F < 140 m3/h 
SS 

F < 1100 m3/h 
ST 

НИСКО НИВО 
в SU51(52)B01 

II предел 

SA51, 52 
ИЗКЛЮЧЕНИ 

VC11(12,13)D01,02 
ИЗКЛЮЧЕНИ 

P > 13 kgf/сm2 
след SA10 Р Е З Е Р В  

SE01 - SE02 > 30% 
+ ЕХСР 

L37                                               37 L38                                               38 L39                                               39 L40                                               40 L41                                               41 L42                                               42 L43                                               43 L44                                               35 L45                                               45 

Pм > 9kgf/сm2 
(n > 112.5% nном) 

СЛЕД ИЗКЛЮЧВАНЕ GQ 
Р Е З Е Р В  

F < 49,15 Hz 
F > 50,4 Hz 

SE63S02 
ИЗБИТ 

SE63S01 
ИЗБИТ 

ЗАБ – ИЗБИТ 
n > 1665  1680 min -1 

ЗАТВОРЕНИ 2 от 4 
SE11(12),13(14)S01 

 

SE11, 12, 13, 14S01 
ЗАТВОРЕНИ ОТ КУ (БЩУ) 

КЗРП 
 

L46                                               46 L47                                               47 L48                                               48 L49                                               49 L50                                               50 L51                                               51 L52                                               52 L53                                               53 L54                                               54 

10GQ00A01 (HEC7) 
ИЗКЛЮЧЕН 

10GQ ОТ EEC 
Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

ниво над I предел 
в RH40W01 (RH50W01) 

+ N ≥ 70% 

 
Р Е З Е Р В  

 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L55                                               55 L56                                               56 L57                                               57 L58                                               58 L59                                               59 L60                                               60 L61                                               61 L62                                               62 L63                                               63 
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6HY26-1 

“Отказ на ЕМП” Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  +39 < OPP ЦНН < -2mm +3.2< OPP ЦВН < -2.7 mm + 0.6 < OИ < -1.4 mm 

Виброскорост > 4.5 
mm/s 

SB11,12,21,22,31,32,41,42; 
SQ11, 12, 21, 22 

L01                                               1 L02                                               2 L03                                               3 L04                                               4 L05                                               5 L06                                               6 L07           SE11,12,13,14            7 

2425  < L09 < 2250 mm 
YB10W01 

2475  < L09 < 2300 mm 
YB20W01 

T > 70C 
МАСЛО СЛИВ ЛАГЕРИ 

T > 60C 
ИЗХ. ТРЪБИ SA20,30,40 

T > 90C 
SB11,12,13,21,22,31,32,41,42; 

SQ11, 12, 21, 22 

T > 35C 
ГОРЕ - ДОЛУ 

ПАРОВПУСК SA10 

T > 35C 
ГОРЕ - ДОЛУ  

ПАРОВПУСК SA10 
L08                                                 8 L09                                                 9 L10                                               10 L11                                               11 L12                                               12 L13   (ВЪТРЕШЕН КОРПУС) 13 L14                                               14 

2425 < L09 < 2250 mm 
YB30W01 

2475 < L09 < 2300 mm 
YB40W01 

Промяна на 
температурата на изход 

от СПП 
Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

HV70  73S 
ЗЕМЯ ВЕРИГИ 48V 

РП K. 16.80 МЗ 

L > 100 cm 
SC61B01 

L15                                               15 L16                                               16 L17                                               37 L18                                               39 L19                                               38 L20                                               17 L21                                               18 

6HY26-2 
вибрации > 200 m 

SB11  42 SQ11,12 
вибрации > 150 μm 

SB11 - 42; SQ11,12 
виброскорост>7.1mm/s 

SB11  42 SQ1122 Р Е З Е Р В  
ЗАЩИТИ ТГ 

НЕИЗПРАВНОСТ 
ОТКАЗ ЕХСР 

ОТКАЗ ДАТЧИЦИ 
SE01(02)S01 

В ПОЛОЖЕНИЕ XCP 
n > 1650 min -1 

SA - SQ 
SE61S01(МУТ) 
НЕОТВОРЕН 

L22                                             27 L23                                             26 L24                                             25 L25                                             24 L26                                             23 L27                                             22 L28                                             21 L29                                             20 L30                                             19 

ОТКАЗ АСУТ Ovation 
HA231235 HA212 

ЕХСР 
Преход в РМ  отказ 
датчик  Р в ГПК 

ОТКАЗ ЕЧ  ЕХСР 
 НА 211 

 

АСУT-OVATION 
НЕИЗПРАВНОСТ 

OГРАНИЧЕНИЕ НА ТГ 
EXCP не управлява ТГ 

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ 
ОТ ЕХСР 

T > 100C 
SB11  42; SQ11  22 

Т > 100C 
изх. тръби  SA20, 30, 

40 
Отказ на ОМ 

L31                                             36 L32                                             35 L33                                             34 L34                                             33 L35                                             32 L36                                             31 L37                                             30 L38                                             29 L39                                             28 
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6HY27-1 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  
ПОВИККВАНЕ  КЪМ 

МЩУ 
6RQ45J01 

HY25  36 
ИЗКЛЮЧЕН SF 

HY37, 41 
ИЗКЛЮЧЕН SF Р Е З Е Р В  

L01                                             1 L02                                             2 L03                                             3 L04                                             4 L05                                             5 L06                                             6 L07                                             7 

Висока Т помпи 
RL,RN, RM, SC 

РТ УКТС- МЗ 
. 

Повикване УКТС 
OVATION - МЗ 

HK13S 
НЕИЗПРАВНОСТ РП 

1680 

НЕИЗПРАВНОСТ КАНАЛИ 
БЛОКИРОВКИ II К-Р Р Е З Е Р В  

ИЗКЛЮЧИЛ ЦИФРОВ 
РЕГУЛАТОР II К-Р 

L08                                             8 L09                                             9 L10                                             10 L11                                             11 L12                                             12 L13                                             13 L14                                             14 

ZA03, 05, 07 
Сборки УВС  
к.12.00 МЗ 

ZB06; ZB11,12 
АСУТ УКТС 

OVATION 1200 МЗ 

УКТС М.З 1200 

ZA01,02; 
ZB03,04,05,10 

HW01,02S 

Р Е З Е Р В   

Повикване към 
GT01J01,02 

1500 М.З и прибори 
Р Е З Е Р В   

Неизправност БОУ 
RE10S01,06 

RE10J025,7,12 
L15                                             15 L16                                             16 L17                                             17 L18                                             18 L19                                             19 L20                                             42 L21                                             21 

RE21J01  04 
000 МЗ 

ПОВИКВАНЕ НА МЩУ 
ХИДРАЗИН И АМОНЯК 

RV20J01-03 

ПОВИКВАНЕ НА МЩУ 
АХК 

HX0110, RE10J08 

SA10J08 (SE91,92D01) 
360 МЗ 

ЦПС – 4 
 

ХИДРОАМОРТИСЬОРИ 
НЕИЗПРАВНОСТ РП 

1680 

ИЗКЛЮЧИЛ РЕГУЛАТОР 
II КОНТУР  УКТС 

L22                                             22 L23                                             23 L24                                             24 L25                                             25 L26                                             26 L27                                             27 L28                                             28 

6HY27-2 
18 < RX41Q23 < 9 

Sm/cm 
RX32Q02 > 0.3 

Sm/cm след  RE 
L > 20 cm 

UL  -360 в МЗ 
L >1500 mm 

в маслоуловител 
трансф. площадка 

ВИСОКО НИВО НА 
  -360  в МЗ Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L29                                             29 L30                                             30 L31                                             31 L32                                             32 L33                                             33 L34                                             34 L35                                             35 

Р Е З Е Р В  
T > 22C 

АСУТ  
1200 МЗ 

UV14D01  04 
НЕИЗПРАВНОСТ РП 

1680 

НЕИЗПРАВНОСТ 
UХ11,21,31J01,02 

к. 0.00 МЗ 

Повикване към МЩУ 
ТРС 

Променено Р UM  
вход – изход МЗ 

UM10J01  08 
000 МЗ 

L36                                             36 L37                                             37 L38                                             38 L39                                             39 L40                                             40 L41                                             41 L42                                             20 

Р Е З Е Р В  

НИСКО НАЛЯГАНЕ 
НА СМАЗВАЩА 

ВОДА VB1116D01 
Р Е З Е Р В   Р Е З Е Р В   UV66D01 

НЕИЗПРАВНОСТ 
UV66D02  06 
НЕИЗПРАВНОСТ 

UM30J01 
 - 360 МЗ 

L43                                             43 L44                                             44 L45                                             49 L46                                             48 L47                                             47 L48                                             46 L49                                             45 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  
UV70D01 

НЕИЗПРАВНОСТ 
UV70D02 

НЕИЗПРАВНОСТ 
UV66D07 

НЕИЗПРАВНОСТ 
UM40J01 
1700 МЗ 

L50                                             73 L51                                             74 L52                                             50 L53                                             51 L54                                             52 L55                                             53 L56                                             54 

6HY27-3 
НИВО В СТУДЕН  КАНАЛ 

 

P > 71 kgf/сm2 
ГПК 

Pм  < 0.7 kgf/сm2 
ПРЕД SN10D01 

Pм  < 7 kgf/сm2 
ИЗХОД НА ИМПЕЛЕРА 

НЕИЗПРАВНОСТ ПАНЕЛИ 
HK09,09A,10,18,20S 

P > 0,13 kgf/cm2 
В SD11(12,13) 

Pм  < 0.9 kgf/сm2 
ОС SA - GQ 

Pм  < 0.7 kgf/сm2 
ОС SA - GQ 

n < 600 min-1 
SA - GQ 

L57                                             63 L58                                             62 L59                                             61 L60                                             60 L61                                             59 L62                                             58 L63                                             57 L64                                             56 L65                                             55 

SA20(30,40)S01(02) 
ЗАТВОРЕН ПРИ 

НЕЗАТВОРЕН SE01,02 
RC11,(12)S01,(02) 

НЕЗАТВОРЕН 
НЯМА ОПЕР. НАПРЕЖ. 
ВЪВ ВЕРИГИ БРУ - К 

РОТОР SA  - GQ 
НА  ВПУ 

L > 100 mm 
RB10 ÷ 40B01 Р Е З Е Р В  

P > 11.5 kgf/сm2 
след SA10 Р Е З Е Р В  

L > 2800 mm 
ТРЪБОПРОВОДИ  СЛИВ  
СЕПАРАТ  ОТ  RB60  

L66                                             72 L67                                             71 L68                                             70 L69                                             69 L70                                             68 L71                                             67 L72                                             66 L73                                             65 L74                                             64 
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6HY28-1 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L01                                           19 L02                                           20 L03                                           21 L04                                           22 L05                                           23 L06                                           24 L07                                          25 L08                                           26 L09                                           27 

6HY28-2 
L < 50 mm 

SD11Z01 
L < 50 mm 

SD12Z01 
L < 50 mm 

SD13Z01 
1700 < L < 1300 mm 

SD11,12,13 
VC11D01(02) 
НЕИЗПРАВНОСТ 

VC12D01(02) 
НЕИЗПРАВНОСТ 

VC13D01(02) 
НЕИЗПРАВНОСТ 

VB11(12,13,14,15,16)D01 
НЕИЗПРАВНОСТ 

T > 100C 
RC11,12S03  08 

L10                                              1 L11                                           2 L12                                           3 L13                                           4 L14                                           5 L15                                           6 L16                                           7 L17                                           8 L18                                           9 

L < 50 mm 
SD11Z02 

L < 50 mm 
SD12Z02 

L < 50 mm 
SD13Z02 

НЕУСПЕШЕН АВР 
НА ПОК 

P < 1.7 kgf/сm2 НА ВХОД 
НА ПОК-II 

НИВО В  КАНАЛА 
< 29m VB 

НИВО В  КАНАЛА 
< 30m VС 

SD31(32,33,34)D01 
ВКЛЮЧЕНИ 

P < 16 kgf/сm2 
ВПРЪСК В RC11,12S03 08 

L19                                            10 L20                                           11 L21                                           12 L22                                           13 L23                                           14 L24                                           15 L25                                           16 L26                                           17 L27                                           18 
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6HY29-1 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L01                                           19 L02                                           20 L03                                           21 L04                                           22 L05                                           23 L06                                           24 L07                                          25 L08                                           26 L09                                           27 

6HY29-2 

P < 6.75 kgf/сm2 
RM11,12,13D01 - НАПОР 

P < 1.5 kgf/сm2 
RM41,42,43D01  

СМУК. ТР-Д 

RN72(73,74)D01 
ВКЛЮЧЕНА РЕЗЕРВНА 

ПОМПА 

P < 15 kgf/сm2 
RM41, 42, 43D01  

НАПОР 

RH50W01 
ИЗКЛЮЧЕН 

RH40W01 
ИЗКЛЮЧЕН 

RN52,53,54D01 
RN72,73,74D01 
изключени 

L > 1070 mm 
RH50W01 

RN52(53,54)D01 
ВКЛЮЧЕНА РЕЗЕРВ. 

ПОМПА 

P < 12 kgf/сm2 
RN52,53,54D01 

L10                                              1 L11                                           2 L12                                           3 L13                                           4 L14                                           5 L15                                           6 L16                                           7 L17                                           8 L18                                           9 

L > 700 mm 
RH71(72,73)W01 

L > 800 mm 
 (I предел) 

RH71(72,73)W01 

L>780 mm 
 (I предел) 

RH61(62)W01 

L>600 mm 
RH61(62)W01 

L>1215 mm 
 (I предел) 
 RH50W01 

L>1215 mm  
(I предел) RH40W01 

L > 870 mm 
RH50W01 

L > 870 mm 
RH40W01 

P < 12 kgf/сm2 
RN72,73,74D01 

L19                                            10 L20                                           11 L21                                           12 L22                                           13 L23                                           14 L24                                           15 L25                                           16 L26                                           17 L27                                           18 
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6HY30-1 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L01                                           19 L02                                           20 L03                                        21 L04                                           22 L05                                           23 L06                                           24 L07                                          25 L08                                           26 L09                                           27 

6HY30-2 
СПОМАГАТЕЛНИ 

 СИСТЕМИ  
SA51,52  АВР+ UA13 

СПОМАГАТЕЛНИ 
СИСТЕМИ 

SA,GQ  АВР 

L > 1700 mm 
RT30B02 

RQ20S01  12 
ОТВОРЕН 

RQ10S01  10 
ОТВОРЕН 

L < 1200 mm 
RL21B01 

L < 1200 mm 
RL22B01 

P < 3 kgf/сm2 UA 
 

P > 10,2 kgf/сm2 
VB81,82,83D01 ИЗХОД 

L10                                              1 L11                                           2 L12                                          3 L13                                           4 L14                                           5 L15                                           6 L16                                           7 L17                                           8 L18                                           9 

L > 1850 mm 
RT30 

L < 800 mm 
RR20W01 

T > 55C 
ИЗХОД  RR20W01 

F > 160 t/h 
RQ30 

P < 4.2 kgf/сm2 
VC21,22D11 ИЗХОД 

L < 2000 mm 
RL21B01 

L < 2000 mm 
RL22B01 

L > 3350 mm 
RL21,22B01 (ПРЕЛИВ) 

ПОТВЪРДИ  ПРЕХВ. НА   
КС-II СТ.,КС-I СТ. КЪМ 

ДЕАРАТОРА 
L19                                            10 L20                                           11 L21                                        12 L22                                           13 L23                                           14 L24                                           15 L25                                           16 L26                                           17 L27                                           18 
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6HY31-1 
НЕВКЛЮЧИЛА 

SS11(12)D01 ПРИ 
УСЛОВИЯ ЗА АВР 

ВИСОКО /НИСКО НИВО В 
SS10B01 

F< 170 m3/h 
SS (I ПРЕДЕЛ) 

НИСКО НАЛЯГАНЕ НА 
ДЕСТИЛАТА 

 

НИСКО 
ОТНОС.СЪПРОТИВЛЕНИЕ 

НА ДЕСТИЛАТА 
Р Е З Е Р В  

10GQ пад 
H2>0.1kgf/cm2 за 

10min 

10GQ H2 II предел  
9,10 лагери  

неутрала  изводи 
24kV 

НЕИЗПРАВНОСТ НА 
VE11,VE12, VE13 

L01                                              9 L02                                              8 L03                                              7 L04                                              6 L05                                                  5 L06                                             4 L07                                              3 L08                                               2 L09                                              1 

НЕВКЛЮЧИЛА 
ST11(12)D01 ПРИ 
УСЛОВИЯ ЗА АВР 

ВИСОКО/НИСКО НИВО В 
ST40B01 

F< 1650 m3/h 
ST (I ПРЕДЕЛ) 

НИСКО НАЛЯГАНЕ НА 
ОХЛАЖДАЩА ВОДА 

ST 
Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

10GQ  
P H2 <5.3kgf/cm2 

>5.7 kgf/cm2 

Р Е З Е Р В  
НЕИЗПРАВНОСТ НА 
МЩУ  VB51,52N01 

L10                                             18 L11                                             17 L12                                              16 L13                                             15 L14                                             14 L15                                           13 L16                                           12 L17                                           11 L18                                           10 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

Ниско ниво В 
SU60B01 

 

SU64S03 
ЗАТВОРЕНА 

високо ниво В 
SU60B01 

 

GQ 
ВИСОКА ВЛАЖНОСТ НА 

ВОДОРОДА 

НИСКА ЧИСТОТА 
на Н2 

10GQ  H2  
I  ПРЕДЕЛ  9, 10 ЛАГЕРИ 

SS СИСТЕМА 

ТЕЧНОСТ В 
КОРПУСА НА 
ГЕНЕРАТОРА 

L19                                             27 L20                                             26 L21                                           25 L22                                           24 L23                                           23 L24                                           22 L25                                           21 L26                                           20 L27                                           19 

НИСКО L В SU51B01 
I или II предел 

НИСКО L В SU52B01 
I или II предел 

НИСКО НАЛЯГАНЕ 
МАСЛО НА УПЛЪТНЕНИЕ 

10GQ SU-H2 
0.9<∆P<0.5 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАКУУМА 
В БАК А В О М 

ВИСОКО /НИСКО НИВО 
В 

бак А В О М 
ТЕЧНОСТ в 

SU10B03 

ИЗКЛЮЧЕНИ 
SU64,71,72D01 ПРИ 
P(GT) >0,6kgf/cm2  
В КОРП. НА ГЕН. 

10GQ Висока Т 
GT,GE,ST,SS,SU 

L28                                           36 L29                                           35 L30                                           34 L31                                           33 L32                                           32 L33                                           31 L34                                           30 L35                                           29 L36                                           28 

6HY31-2 
A > 7.4Е4 Bq/m3  

UM 

ВЕРИГИ  УПРАВЛЕНИЕ 
I СБ (SC, SU) 
НЕИЗПРАВНОСТ 

ВЕРИГИ  УПРАВЛЕНИЕ 
II СБ (SC, SU) 
НЕИЗПРАВНОСТ 

ВЕРИГИ  УПРАВЛЕНИЕ 
III СБ (SC, SU) 
НЕИЗПРАВНОСТ 

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 
НА ЛАГЕРИТЕ 

ПОМПИ SE80D0103 

АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧИЛ 
ДВИГАТЕЛ ИЛИ 
РЕГУЛАТОР 

PМ < 1.5 kgf/сm2 

SU91D11(21) 
PМ < 1.5 kgf/сm2 

SU91D31(41) 
PМ < 1.5 kgf/сm2 

SU91D51(61) 
L37                                               1 L38                                             2 L39                                              3 L40                                              4 L41                                              5 L42                                              6 L43                                              7 L44                                             8 L45                                              9 

L < 1300 mm 
SC20B01 

P < 1 kgf/сm2 
UM - RH42 

P < 80 kgf/сm2 
SC91(92)D01 НАПОР 

L < 1240 mm 
SC10B01 

45C< T<38C 
СЛЕД SC11,12,13,14W01 

неизправна система 
UA13 

НИСКО НИВО В 
SU91B01 

НИСКО НИВО В 
SU91B02 

НИСКО НИВО В 
SU91B03 

L46                                            10 L47                                           11 L48                                           12 L49                                           13 L50                                           14 L51                                           15 L52                                           16 L53                                           17 L54                                           18 
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Приложение №2 Разположение на фасадките по панели 
 

6HY32-1 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  
10GC01, 02, 6BT01, 02, 

BT07, 08 повишена 
концентрация на газове 

 ( аларма ) 

10GC01, 02, 6BT01, 02, 
BT07, 08 пределна 

концентрация на газове ( 
авариен сигнал ) 

L01                                           121 L02                                           117 L03                                           118 L04                                           119 L05                                           120 

10GC01/02 
"ЗЕМЯ" НА СТРАНА 24КV 

10GC01/02 
t масло >65C 

10GC01/02 
НИСКО (ВИСОКО) НИВО НА 

МАСЛО 

10GC01/02 понижен 
разход на охл. вода 
            <150t/h (VB) 

     <216t/h (VC) 

10GC01/02 – ЛИПСВА 
ОПЕРАТИВНО НАПРЕЖЕНИЕ В 
ШКАФА НА 6VC71,72S02 

L06                                           28 L07                                           42 L08                                           43 L09                                           60 L10                                                1 

10GC02 
ГАЗОВА ЗАЩИТА 

10GC02 СРАБОТИЛ 
ОТСЕЧЕН КЛАПАН 6SV20S35 

10GC02 
НЕИЗПРАВНОСТ  
В ОХЛАЖДАНЕТО 

10GC02 
изключено охлаждане , 

пуск прогр. реле 

10GC02  включена 
 6SV21D01 (ПРП) 

L11                                           40 L12                                           12 L13                                           23 L14                                           10 L15                                           61 

10GC01 
ГАЗОВА ЗАЩИТА 

10GC01 СРАБОТИЛ 
ОТСЕЧЕН КЛАПАН 6SV10S35 

10GC01   НЕИЗПРАВНОСТ В 
ОХЛАЖДАНЕТО 

10GC01   изключено 
охлаждане, пуск прогр. реле 

10GC01  включена 
6SV11D01 (ПРП) 

L16                                           39 L17                                           11 L18                                           22 L19                                           9 L20                                           41 

6HY32-2 

РЩБ-6   ЛИПСВА U ОПЕР. 
НА ЗАЩИТИ ГРУПА  А 

РЩБ-6   ЛИПСВА U ОПЕР. 
НА ЗАЩИТИ ГРУПА  В 

БГТ-10   НЕИЗПРАВНОСТ 
НАПРЕЖЕНОВИ ВЕРИГИ Р Е З Е Р В  6HY39 

ИЗКЛЮЧИЛ АВТОМАТ 
L21                                           24 L22                                           25 L23                                           29 L24                                           52 L25                                           26 

РЩБ-6  840 
ИЗКЛЮЧИЛ АВТОМАТ 

6HE086HE13 

10GQ 
ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ЗАЩИТИ ОТ 
ПРЕТОВАРВАНЕ F12, F22 

10GQ 
ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ДИСТАНЦ. 

ЗАЩИТА F12, F22 

10GQ 
СРАБОТИЛ ОГРАНИЧИТЕЛ ОТ 

НЕДОВЪЗБУЖДАНЕ 

10GQ 
СРАБОТИЛ ОГРАНИЧИТЕЛ ОТ 

ПРЕВЪЗБУЖДАНЕ 
L26                                           20 L27                                           4 L28                                           5 L29                                           14 L30                                           8 

Р Е З Е Р В   
6 Z H 7 0 J 1 0  

н е и з п р а в н о с т  
 

10GQ ВЪЗБУЖДАНЕ 
АВАРИЙНО ПРЕМИНАВАНЕ НА 

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

10GQ  “земя” в 
ротор F12 

6HEC7 
10GQ00A01 -повреда 

L31                                           36 L32                                           37 L33                                           13 L34                                           6 L35                                           7 

БГТ-10 
изключване от защити 

група А 

БГТ-10 
изключване от защити 

група В 

РЩБ-6  840 
ПОВРЕДА В РЕЛЕЙНИ ПАНЕЛИ 

6HE016HE05 

РЩБ-6 
ОТВОPЕНА ВРАТА  НА 

ПАНЕЛИ 840 

RF  
максимално  
въздействие 

L36                                           27 L37                                           19 L38                                           32 L39                                           33 L40                                           34 

6HY32-3 

10GQ 
ПРЕТОВАРВАНЕ НА РОТОРА 

F15 

П о в и к в а н е  
к ъ м  

6 G T 0 1 J 0 5   

Изгорялa 1 група 
предпазители в едно 

рaмо на 10VS 

Изгорели 2 групи 
предпазители в едно 

рaмо на 10VS 
Р Е З Е Р В  

L41                                           3 L42                                           18 L43                                           15 L44                                           16 L45                                           17 

6HEC7 
10GQ00A01 - БЛОКИРАН 

РЩБ-6  840 
ПОВРЕДА В РЕЛЕЙНИ ПАНЕЛИ 

6HE066HE13 

10GQ 
ПОВРЕДА В ПАНЕЛИ 

ВЪЗБУЖДАНЕ 6НЕ1418 

6HEC7 
ИЗКЛЮЧИЛ АВТОМАТ 

ОПЕРАТИВНО НАПРЕЖЕНИЕ 

10GQ 
ЗАГУБА НА 

ВЪЗБУЖДАНЕ 
L46                                           2 L47                                           21 L48                                           35 L49                                           30 L50                                           38 
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Приложение №2 Разположение на фасадките по панели 
 

6HY33-1 
10GQ00A01 

НИСКО   
НАЛЯГАНЕ  
ДОПЪЛВАНЕ 

НАSF6 
ПОВРЕДА В 
МАСЛЕНА 
СИСТЕМА. 

6HEC7 – 
10GQ00B01, 
10GQ00J01 - 

ПОВРЕДА 

6GZ 
ПРЕТОВАРВАНЕ 

 

6GZ  
НЕИЗПРАВНОСТ 

6BZ  
 ПОВИКВАНЕ 

6BA, 6BB  
ПОВИКВАНЕ 

6HB03 

6ВС, 6ВD 
ПОВИКВАНЕ 

6HB04 

СИМУЛИРАН 
ПРЕКЪСВАЧ ЗА АВР 

6BА/6BВ 
ПРОМЕНЕН 

ПРИОРИТЕТ ЗА АВР 

СИМУЛИРАН 
ПРЕКЪСВАЧ ЗА АВР 

6BC/6BD 
ПРОМЕНЕН 

ПРИОРИТЕТ ЗА АВР 

Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L01                            31 L02                            83 L03                            110 L04                         111 L05                         112 L06                         113 L07                         114 L08                         115 L09                         116 L10                         125 L11                         126 L12                         127 L13                         128 

10GQ 
ТОКОПРОВОД 24 

КV ВОДА В 
ТОКОПРОВОДА 

510 

СПР-РЩБ-6 

ВОДА В 
ТОКОПРОВОД 24KV 

1050 

BT07, 08  
ПОВИКВАНЕ НА 

ТРАНСФОРМАТОРНА 
ПЛОЩАДКА 

6BL6BP 
ПОВИКВАНЕ НА 

6ED50 
6ED40 

6BL, 6BM 
ПОВИКВАНЕ 

6BN, 6BP 
ПОВИКВАНЕ 

6BL, 6BM 
ПРЕТОВАРВАНЕ 

6BN, 6BP 
ПРЕТОВАРВАНЕ 

АВР НА 6DB01 
 

BT07, 08  
ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ 
НИСКО НАЛЯГАНЕ 

НА SF6 В 
КЛ 220KV 

BT07, 08 
НИСКО НАЛЯГАНЕ 

НА SF6 В 
КЛ 220KV 

6GZ – РАБОТИ 
 

Р Е З Е Р В  

L14                            84 L15                            87 L16                            99 L17                        100 L18                        101 L19                        102 L20                        103 L21                        104 L22                        105 L23                        106 L24                        107 L25                        108 L26                        109 

6QD03, 04 
НЕВКЛЮЧЕНИ 

6QD03, 04 
АВАРИЙНО 
ИЗКЛЮЧЕНИ 

BT07, 08 
ИЗКЛ. ОТ ОСНОВНИ 

ЗАЩИТИ 

BT07, 08 
ИЗКЛ. ОТ 
РЕЗЕРВНИ 
ЗАЩИТИ 

BT07, 08 
ИЗКЛ. ОТ ДЗО 

BT07, 08 
ГАЗОВА ЗАЩИТА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ 

BT07, 08 НИСКО 
НИВО НА МАСЛОТО 

- СИГНАЛ 

BT07, 08 
ВИСОКА t 92C - 
ИЗКЛЮЧВАНЕ 

BT07, 08 
ВИСОКА T - 

СИГНАЛ 

BT07, 08 
ПОВРЕДА В 

ОХЛАЖДАНЕТО 

BT07, 08 
Г А З О ВО  Р Е Л Е  

СИ ГНАЛ  
Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L27                        66 L28                        64 L29                        91 L30                        92 L31                        93 L32                        94 L33                        95 L34                        96 L35                        97 L36                        98 L37                        90 L38                        123 L39                        124 

6QD01, 02 
НЕВКЛЮЧЕНИ 

6QD01, 02 
АВАРИЙНО 
ИЗКЛЮЧЕНИ 

6QD01, 02–
НЕИЗПРАВНОСТ НИСКО 
НАЛЯГАНЕ ОХЛ. ВОДА ЗА  

ЛАГЕРИ QD 

6LA0113 
ПОВИКВАНЕ 

ПОВИКВАНЕ 
6HB02 

ИЗКЛЮЧИЛ 
АВТОМАТ 360 

6LМ0121 
ПОВИКВАНЕ 

6HB02 ИЗКЛЮЧИЛ 
АВТОМАТ        

6DM01,02,05,0
6,10-13 

ПОВИКВАНЕ  

6LМ22,23 1200 
ПОВИКВАНЕ 

6DM03,04,07,0
8 

ПОВИКВАНЕ 360 

6DA0113 
ПОВИКВАНЕ 1680 

РЕЗЕРВЕН 
ТРАНСФОРМАТОР 
ИЗТИЧАНЕ НА 

МАСЛО 
Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  

L40                        65 L41                      63 L42                      82 L43                      55 L44                      48 L45                      53 L46                      54 L47                      56 L48                      57 L49                        58 L50                        88 L51                        89 L52                        122 

6HY33-2 

6ВТ02 
ПРЕТОВАРВАНЕ 

6ВC, 6ВD  
”ЗЕМЯ” 6KV 

6ВC, 6ВD  
ПОВИКВАНЕ 

6ВC, 6ВD  
АВР РАБОТИ 

6CM, 6CN, 
6DW01  

ПОВИКВАНЕ 

6DX01  
ПОВИКВАНЕ 

Р Е З Е Р В  
 

Р Е З Е Р В  
 

Наличие на 
SF6 

Кота 360 
 

6DA1417 
ПОВИКВАНЕ 

 

6EA50 
ИЗКЛЮЧЕН 
6UV93D01 

СРАБОТИЛ 
ФОГ-1000 

 

6BU10 
ЕДНОФАЗНО К.С. 
СТРАНА  0,4 КV 

L53                        78 L54                        49 L55                        50 L56                        79 L57                        51 L58                        47 L59                        67 L60                        59 L61                        75 L62                        68 L63                        62 L64                        85 L65                        86 

6ВТ01 
ПРЕТОВАРВАНЕ 

6ВA, 6ВB  
”ЗЕМЯ” 6KV 

6ВА, 6ВB  
ПОВИКВАНЕ 

6ВА, 6ВB  
АВР РАБОТИ 

6CA, 6CB, 
6DV01  

ПОВИКВАНЕ 

6BU0104 
6BU19,21,22-

1,2  
ПРЕТОВАРВАНЕ 

АБП-МЗ          
360 

T > 28C 

6AБП 50 
НЕИЗПРАВНОСТ 

6FE50, 6FF 
НЕИЗПРАВНОСТ 

6ЕЕ50 
”ЗЕМЯ” Р Е З Е Р В   

6ВU10 
ПРЕТОВАРВАНЕ 

6ВU10 
ЛИПСВА U ОТ 

5ВС 
L66                        73 L67                        44 L68                        45 L69                        74 L70                        46 L71                        77 L72                        76 L73                        69 L74                        70 L75                        71 L76                        72 L77                        80 L78                        81 



Приложение №2, л. 10/13 

Приложение №2 Разположение на фасадките по панели 
 

6HY34-1 
+1< OИ <- 0.8 mm 

SA51 
P > 0.6kgf/cm2 

SD51 
P < 36kgf/cm2 

RL41D01 НАПОР 
n > 3850min-1 

SA51 
Pм<0.6kgf/cm2 
SC51 – ОС SA51 

Pм<9 kgf/cm2 
в линията за 
защита SA51 

PМ< 1kgf/cm2 
пред лагери RL41D01 
забрана пуск SA51 

P>0.15 kgf/cm2 
SC51N01(02,03) Р Е З Е Р В  

L01                                           1 L02                                           2 L03                                           3 L04                                           4 L05                                           5 L06                                           6 L07                                           7 L08                                           8 L09                                           9 

P(P-Ps) < 1.3 
kgf/cm2 RL31D01 

СМУК. ТР-Д 

P<12kgf/cm2 
RL41D01 СМУК. ТР-Д 

P>120kgf/cm2 
RL41D01 НАПОР 

F > 4500 t/h 
RL41D01 

P>12kgf/cm2 
разтоварващ барабан 

RL41D01 

Pм<7kgf/cm2 
SC51D41,42 НАПОР 

PМ<0.3 kgf/cm2 
ПРЕД РЕДУКТОРА 

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 
НА ЛАГЕРИТЕ И МАСЛО  
СЛЕД ТЯХ TПП – 1 

P ≤5.8 kgf/cm2 
след RQ51S01 

L10                                           10 L11                                           11 L12                                           12 L13                                           13 L14                                           14 L15                                           15 L16                                           16 L17                                           17 L18                                           18 

      ВИБРОСКОРОСТ >4.5mm/s 
ЛАГЕРИ SA51,RL41D01 

Pм<0.6kgf/cm2 
ПРЕД ЛАГЕРИ RL41D01 
ЗАБРАНА SE51D11 

∆P>0.6 kgf/cm2 
∆P<0.1 kgf/cm2 

RF 
      L19                                           19 L20                                           20 L21                                           21 

      PМ< 9kgf/cm2 
SC51D41,42 НАПОР 

SA51 
ЗАБРАНА ЗА ПУСК 

SA51 
СПРЯНА ОТ КУ (БЩУ) 

      L22                                           22 L23                                          23 L24                                           24 

      
ВИБРОСКОРОСТ>7.1 

mm/s ЛАГЕРИ 
SA51,RL41D01 

RW51D11,21 
ИЗКЛЮЧЕНИ 

L > 550 mm SD51 
Tизх .тр>55C 

      L25                                           25 L26                                           26 L27                                           27 

      
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ М/У КИ 
SE51S01 И КИ ПРИВОД 

SE51S01 

RL51D01 
ИЗКЛЮЧЕНА 

+0.7mm<ОИ 
ОИ<-0.7 mm 

RL41 
      L28                                           28 L29                                           29 L30                                             30 
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Приложение №2 Разположение на фасадките по панели 
 

6HY35-1 
+1<ОИ<- 0.8mm 

SA52 
P > 0.6kgf/cm2 

SD52 
P < 36kgf/cm2 

RL42D01 НАПОР 
n > 3850min-1 

SA52 
Pм< 0.6kgf/cm2 
SC52 - OC SA52 

Pм < 9 kgf/cm2 
в линията за 
защита SA52 

Pм< 1kgf/cm2 
пред лагери RL42D01 
забрана пуск SA52 

P>0.15 kgf/cm2 
SC52N01(02,03) Р Е З Е Р В  

L01                                           1 L02                                           2 L03                                          3 L04                                           4 L05                                           5 L06                                           6 L07                                           7 L08                                           8 L09                                           9 

P(P-Ps) < 1.3kgf/cm2 
RL32D01 СМУК. ТР-Д 

P < 12kgf/cm2 
RL42D01 СМУК. ТР-Д 

P > 120kgf/cm2 
RL42D01 НАПОР 

F> 4500  t/h 
RL42D01 

P > 12kgf/cm2 
разтоварващ барабан 

RL42D01 

Pм < 7kgf/cm2 
SC52D41,42 
НАПОР 

Pм<0.3 kgf/cm2 
ПРЕД РЕДУКТОРА 

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 
НА ЛАГЕРИТЕ И МАСЛО 
СЛЕД  ТЯХ  НА TПП – 2 

P ≤5.8 kgf/cm2 
след RQ52S01 

L10                                           10 L11                                           11 L12                                           12 L13                                           13 L14                                           14 L15                                           15 L16                                           16 L17                                           17 L18                                           18 

      ВИБРОСКОРОСТ >4.5mm/s 
ЛАГЕРИ SA52,RL42D01 

Pм<0.6kgf/cm2 
ПРЕД ЛАГЕРИ RL42D01 
ЗАБРАНА SE52D11 

0.6 <  P < 0.1kgf/cm2 
RF 

      L19                                           19 L20                                           20 L21                                           21 

      Pм< 9kgf/cm2 
SC52D41,42 НАПОР 

SA52 
ЗАБРАНА ЗА ПУСК 

SA52 
СПРЯНА ОТ КУ (БЩУ) 

      L22                                           22 L23                                          23 L24                                           24 

      
ВИБРОСКОРОСТ>7.1 

mm/s ЛАГЕРИ 
SA52,RL42D01 

RW52D11,21 
ИЗКЛЮЧЕНИ 

L > 550 mm SD52 
Tизх .тр>55C 

      L25                                           25 L26                                           26 L27                                           27 

      
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ М/У КИ 

SE52S01 И 
КИ ПРИВОД SE52S01 

RL52D01 
ИЗКЛЮЧЕНА 

+0.7mm<ОИ 
ОИ<-0.7 mm 

RL42 
      L28                                           28 L29                                           29 L30                                             30 
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Приложение №2 Разположение на фасадките по панели 
 

6HY36-1 
АВТОМАТ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ  
SA51 ИЗПИТНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

SE51S03(04) 
ЗАТВОРЕН 

АВТОМАТ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ SA52 
ИЗПИТНО ПОЛОЖЕНИЕ 

SE52S03(04) 
ЗАТВОРЕН 

P(P-Ps) < 1.2kgf/cm2 
RL51D01 СМУК. ТР-Д. 

P(P-Ps) < 1.2kgf/cm2 
RL52D01 СМУК. ТР-Д. Р Е З Е Р В   

P> 0.2kgf/cm2 
SD51 

P> 0.2kgf/cm2 
SD52 
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Приложение №2 Разположение на фасадките по панели 
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2425 < L05 < 2250 

mm YB10W01 
L19 > 2450mm 

YB10W01 
2475 < L05 < 2300 

mm YB20W01 
L19 > 2500mm 
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2425 < L05 < 2250 
mm 

YB30W01 
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YB30W01 

2475 < L05< 2300 mm 
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P < 64 kgf/ сm2 
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НИСКО/ВИСОКО 
НАЛЯГАНЕ 
в UT40B01 

Ниска T 
UT40B01 

Висока T US41D01 

US41D01 
НЕИЗПРАВНОСТ 

RL71-74S02,04 
ИЗКЛЮЧЕН ОТ 

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ 

Неизправ. 
управление на 

аналог. интерфейс 
RL71 74S02,04 

ОТКАЗ УПРАВЛЕНИЕ НА 
АНАЛОГ. ИНТЕРФЕЙС 

RL71 74S02,04 
Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  n > 3500 min-1 

SA51,52 
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2475 < L05< 2300 mm 
YB40W01 

Неизправ. 
управление на 

аналог. интерфейс 
RL71 74S02,04 

2425 < L05 < 2250 
mm 

YB30W01 

ОТКАЗ УПРАВЛЕНИЕ НА 
АНАЛОГ. ИНТЕРФЕЙС 

RL71 74S02,04 

P < 64 kgf/ сm2 
RL 

2475 < L05 < 2300 
mm YB20W01 

L19 > 2500mm 
YB20W01 

2425 < L05 < 2250 
mm YB10W01 

L19 > 2450mm 
YB10W01 
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Ниска температура 
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Висока температура 

US41D01 
НЕИЗПРАВНОСТ 

НИСКО/ВИСОКО 
НАЛЯГАНЕ 
в UT40B01 

L19 > 2500mm 
YB40W01 

L19 > 2450mm 
YB30W01 Р Е З Е Р В  Р Е З Е Р В  n > 3500 min-1 
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Списък на връзки за премахване

coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date
4 NULL 04HY036HLA001-01 04A681-K03-05 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB A 15.3.2004

NULL 04HY036HLA001-01 04HY036HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
4 NULL 04HY036HLA001-03 04A680-K11-NC 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB A 15.3.2004

NULL 04HY036HLA001-03 04HY036HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA001-04 04A800-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA001-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA002-01 04HY036HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA002-03 04HY036HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA002-04 04A800-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA002-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA003-01 04HY036HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA003-03 04HY036HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA003-04 04A800-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA003-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA004-01 04HY036HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA004-03 04HY036HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA004-04 04A800-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA004-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA005-01 04HY036HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA005-03 04HY036HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA005-04 04A800-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA005-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA006-01 04HY036HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA006-03 04HY036HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA006-04 04A800-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA006-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA007-01 04HY036HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA007-03 04HY036HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA007-04 04A800-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA007-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA008-01 04HY036HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA008-03 04HY036HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA008-04 04A800-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA008-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA009-01 04HY036HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA009-03 04HY036HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA009-04 04A800-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA009-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA010-01 04HY036HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA010-03 04HY036HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA010-04 04A800-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA010-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA011-01 04HY036HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA011-03 04HY036HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA011-04 04A800-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA011-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA012-01 04HY036HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA012-03 04HY036HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA012-04 04A800-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA012-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA013-01 04HY036HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA013-03 04HY036HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA013-04 04A800-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004

HY36



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

NULL 04HY036HLA013-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA014-01 04HY036HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA014-03 04HY036HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA014-04 04A800-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA014-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA015-01 04HY036HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA015-03 04HY036HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA015-04 04A800-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA015-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA016-01 04HY036HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA016-03 04HY036HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA016-04 04A800-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA016-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA017-01 04HY036HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA017-03 04HY036HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA017-04 04A801-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA017-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA018-04 04A801-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY036HLA018-CHASSIS 04W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-02 04A530-A2P03-01 22 WH LO 4 000 00 04HY036HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-04 04A530-A2P03-02 22 WH LO 4 000 01 04HY036HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-06 04A530-A2P03-03 22 WH LO 4 000 02 04HY036HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-08 04A530-A2P03-04 22 WH LO 4 000 03 04HY036HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-10 04A530-A2P03-05 22 WH LO 4 000 04 04HY036HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-12 04A530-A2P03-06 22 WH LO 4 000 05 04HY036HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-14 04A530-A2P03-07 22 WH LO 4 000 06 04HY036HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-16 04A530-A2P03-08 22 WH LO 4 000 07 04HY036HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-18 04A530-A2P03-09 22 WH LO 4 000 08 04HY036HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-20 04A530-A2P03-10 22 WH LO 4 000 09 04HY036HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-22 04A530-A2P03-11 22 WH LO 4 000 10 04HY036HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-24 04A530-A2P03-12 22 WH LO 4 000 11 04HY036HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-26 04A530-A2P03-13 22 WH LO 4 000 12 04HY036HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-28 04A530-A2P03-14 22 WH LO 4 000 13 04HY036HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-30 04A530-A2P03-15 22 WH LO 4 000 14 04HY036HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 04A800-TB SIGNAL-32 04A530-A2P03-16 22 WH LO 4 000 15 04HY036HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-02 04A530-A2P04-01 22 WH LO 4 001 00 04HY036HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-04 04A530-A2P04-02 22 WH LO 4 001 01 04HY036HLA018 TSB 15.3.2004

NULL 04HY034HLA001-01 04HY034HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA001-03 04HY034HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA001-04 04A801-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA001-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA002-01 04HY034HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA002-03 04HY034HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA002-04 04A801-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA002-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA003-01 04HY034HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA003-03 04HY034HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA003-04 04A801-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA003-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA004-01 04HY034HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA004-03 04HY034HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA004-04 04A801-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA004-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

HY34
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NULL 04HY034HLA005-01 04HY034HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA005-03 04HY034HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA005-04 04A801-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA005-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA006-01 04HY034HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA006-03 04HY034HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA006-04 04A801-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA006-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA007-01 04HY034HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA007-03 04HY034HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA007-04 04A801-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA007-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA008-01 04HY034HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA008-03 04HY034HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA008-04 04A801-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA008-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA009-01 04HY034HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA009-03 04HY034HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA009-04 04A801-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA009-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA010-01 04HY034HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA010-03 04HY034HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA010-04 04A801-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA010-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA011-01 04HY034HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA011-03 04HY034HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA011-04 04A801-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA011-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA012-01 04HY034HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA012-03 04HY034HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA012-04 04A801-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA012-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA013-01 04HY034HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA013-03 04HY034HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA013-04 04A801-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA013-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA014-01 04HY034HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA014-03 04HY034HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA014-04 04A801-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA014-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA015-01 04HY034HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA015-03 04HY034HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA015-04 04A802-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA015-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA016-01 04HY034HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA016-03 04HY034HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA016-04 04A802-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA016-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA017-01 04HY034HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA017-03 04HY034HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA017-04 04A802-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA017-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA018-01 04HY034HLA019-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA018-03 04HY034HLA019-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
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NULL 04HY034HLA018-04 04A802-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA018-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA019-01 04HY034HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA019-03 04HY034HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA019-04 04A802-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA019-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA020-01 04HY034HLA021-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA020-03 04HY034HLA021-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA020-04 04A802-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA020-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA021-01 04HY034HLA022-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA021-03 04HY034HLA022-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA021-04 04A802-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA021-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA022-01 04HY034HLA023-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA022-03 04HY034HLA023-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA022-04 04A802-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA022-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA023-01 04HY034HLA024-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA023-03 04HY034HLA024-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA023-04 04A802-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA023-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA024-01 04HY034HLA025-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA024-03 04HY034HLA025-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA024-04 04A802-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA024-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA025-01 04HY034HLA026-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA025-03 04HY034HLA026-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA025-04 04A802-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA025-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA026-01 04HY034HLA027-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA026-03 04HY034HLA027-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA026-04 04A802-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA026-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA027-01 04HY034HLA028-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA027-03 04HY034HLA028-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA027-04 04A802-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA027-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA028-01 04HY034HLA029-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA028-03 04HY034HLA029-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA028-04 04A802-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA028-CHASSIS 04W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA029-01 04HY034HLA030-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA029-03 04HY034HLA030-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA029-04 04A802-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA029-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA030-01 04A681-K04-05 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY034HLA030-03 04A680-K12-NC 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY034HLA030-04 04A802-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY034HLA030-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

NULL 04A801-TB SIGNAL-06 04A530-A2P04-03 22 WH LO 4 001 02 04HY034HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-08 04A530-A2P04-04 22 WH LO 4 001 03 04HY034HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-10 04A530-A2P04-05 22 WH LO 4 001 04 04HY034HLA003 TSB 15.3.2004
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NULL 04A801-TB SIGNAL-12 04A530-A2P04-06 22 WH LO 4 001 05 04HY034HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-14 04A530-A2P04-07 22 WH LO 4 001 06 04HY034HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-16 04A530-A2P04-08 22 WH LO 4 001 07 04HY034HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-18 04A530-A2P04-09 22 WH LO 4 001 08 04HY034HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-20 04A530-A2P04-10 22 WH LO 4 001 09 04HY034HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-22 04A530-A2P04-11 22 WH LO 4 001 10 04HY034HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-24 04A530-A2P04-12 22 WH LO 4 001 11 04HY034HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-26 04A530-A2P04-13 22 WH LO 4 001 12 04HY034HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-28 04A530-A2P04-14 22 WH LO 4 001 13 04HY034HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-30 04A530-A2P04-15 22 WH LO 4 001 14 04HY034HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 04A801-TB SIGNAL-32 04A530-A2P04-16 22 WH LO 4 001 15 04HY034HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-02 04A530-A2P05-01 22 WH LO 4 002 00 04HY034HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-04 04A530-A2P05-02 22 WH LO 4 002 01 04HY034HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-06 04A530-A2P05-03 22 WH LO 4 002 02 04HY034HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-08 04A530-A2P05-04 22 WH LO 4 002 03 04HY034HLA018 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-10 04A530-A2P05-05 22 WH LO 4 002 04 04HY034HLA019 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-12 04A530-A2P05-06 22 WH LO 4 002 05 04HY034HLA020 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-14 04A530-A2P05-07 22 WH LO 4 002 06 04HY034HLA021 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-16 04A530-A2P05-08 22 WH LO 4 002 07 04HY034HLA022 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-18 04A530-A2P05-09 22 WH LO 4 002 08 04HY034HLA023 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-20 04A530-A2P05-10 22 WH LO 4 002 09 04HY034HLA024 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-22 04A530-A2P05-11 22 WH LO 4 002 10 04HY034HLA025 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-24 04A530-A2P05-12 22 WH LO 4 002 11 04HY034HLA026 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-26 04A530-A2P05-13 22 WH LO 4 002 12 04HY034HLA027 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-28 04A530-A2P05-14 22 WH LO 4 002 13 04HY034HLA028 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-30 04A530-A2P05-15 22 WH LO 4 002 14 04HY034HLA029 TSB 15.3.2004
NULL 04A802-TB SIGNAL-32 04A530-A2P05-16 22 WH LO 4 002 15 04HY034HLA030 TSB 15.3.2004

4 NULL 04HY035HLA001-01 04A683-K01-05 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY035HLA001-01 04HY035HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004

4 NULL 04HY035HLA001-03 04A680-K13-NC 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY035HLA001-03 04HY035HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA001-04 04A803-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA001-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA002-01 04HY035HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA002-03 04HY035HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA002-04 04A803-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA002-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA003-01 04HY035HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA003-03 04HY035HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA003-04 04A803-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA003-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA004-01 04HY035HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA004-03 04HY035HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA004-04 04A803-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA004-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA005-01 04HY035HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA005-03 04HY035HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA005-04 04A803-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA005-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA006-01 04HY035HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA006-03 04HY035HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA006-04 04A803-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA006-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
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NULL 04HY035HLA007-01 04HY035HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA007-03 04HY035HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA007-04 04A803-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA007-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA008-01 04HY035HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA008-03 04HY035HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA008-04 04A803-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA008-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA009-01 04HY035HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA009-03 04HY035HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA009-04 04A803-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA009-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA010-01 04HY035HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA010-03 04HY035HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA010-04 04A803-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA010-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA011-01 04HY035HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA011-03 04HY035HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA011-04 04A803-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA011-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA012-01 04HY035HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA012-03 04HY035HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA012-04 04A803-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA012-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA013-01 04HY035HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA013-03 04HY035HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA013-04 04A803-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA013-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA014-01 04HY035HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA014-03 04HY035HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA014-04 04A803-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA014-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA015-01 04HY035HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA015-03 04HY035HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA015-04 04A803-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA015-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA016-01 04HY035HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA016-03 04HY035HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA016-04 04A803-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA016-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA017-01 04HY035HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA017-03 04HY035HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA017-04 04A804-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA017-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA018-01 04HY035HLA019-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA018-03 04HY035HLA019-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA018-04 04A804-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA018-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA019-01 04HY035HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA019-03 04HY035HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA019-04 04A804-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA019-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA020-01 04HY035HLA021-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA020-03 04HY035HLA021-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
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NULL 04HY035HLA020-04 04A804-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA020-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA021-01 04HY035HLA022-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA021-03 04HY035HLA022-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA021-04 04A804-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA021-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA022-01 04HY035HLA023-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA022-03 04HY035HLA023-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA022-04 04A804-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA022-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA023-01 04HY035HLA024-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA023-03 04HY035HLA024-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA023-04 04A804-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA023-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA024-01 04HY035HLA025-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA024-03 04HY035HLA025-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA024-04 04A804-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA024-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA025-01 04HY035HLA026-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA025-03 04HY035HLA026-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA025-04 04A804-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA025-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA026-01 04HY035HLA027-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA026-03 04HY035HLA027-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA026-04 04A804-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA026-CHASSIS 04W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA027-01 04HY035HLA028-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA027-03 04HY035HLA028-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA027-04 04A804-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA027-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA028-01 04HY035HLA029-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA028-03 04HY035HLA029-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA028-04 04A804-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA028-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA029-01 04HY035HLA030-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA029-03 04HY035HLA030-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA029-04 04A804-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA029-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA030-04 04A804-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY035HLA030-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

NULL 04A803-TB SIGNAL-02 04A530-A2P06-01 22 WH LO 4 003 00 04HY035HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-04 04A530-A2P06-02 22 WH LO 4 003 01 04HY035HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-06 04A530-A2P06-03 22 WH LO 4 003 02 04HY035HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-08 04A530-A2P06-04 22 WH LO 4 003 03 04HY035HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-10 04A530-A2P06-05 22 WH LO 4 003 04 04HY035HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-12 04A530-A2P06-06 22 WH LO 4 003 05 04HY035HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-14 04A530-A2P06-07 22 WH LO 4 003 06 04HY035HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-16 04A530-A2P06-08 22 WH LO 4 003 07 04HY035HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-18 04A530-A2P06-09 22 WH LO 4 003 08 04HY035HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-20 04A530-A2P06-10 22 WH LO 4 003 09 04HY035HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-22 04A530-A2P06-11 22 WH LO 4 003 10 04HY035HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-24 04A530-A2P06-12 22 WH LO 4 003 11 04HY035HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-26 04A530-A2P06-13 22 WH LO 4 003 12 04HY035HLA013 TSB 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

NULL 04A803-TB SIGNAL-28 04A530-A2P06-14 22 WH LO 4 003 13 04HY035HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-30 04A530-A2P06-15 22 WH LO 4 003 14 04HY035HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 04A803-TB SIGNAL-32 04A530-A2P06-16 22 WH LO 4 003 15 04HY035HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-02 04A530-A2P07-01 22 WH LO 4 004 00 04HY035HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-04 04A530-A2P07-02 22 WH LO 4 004 01 04HY035HLA018 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-06 04A530-A2P07-03 22 WH LO 4 004 02 04HY035HLA019 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-08 04A530-A2P07-04 22 WH LO 4 004 03 04HY035HLA020 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-10 04A530-A2P07-05 22 WH LO 4 004 04 04HY035HLA021 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-12 04A530-A2P07-06 22 WH LO 4 004 05 04HY035HLA022 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-14 04A530-A2P07-07 22 WH LO 4 004 06 04HY035HLA023 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-16 04A530-A2P07-08 22 WH LO 4 004 07 04HY035HLA024 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-18 04A530-A2P07-09 22 WH LO 4 004 08 04HY035HLA025 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-20 04A530-A2P07-10 22 WH LO 4 004 09 04HY035HLA026 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-22 04A530-A2P07-11 22 WH LO 4 004 10 04HY035HLA027 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-24 04A530-A2P07-12 22 WH LO 4 004 11 04HY035HLA028 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-26 04A530-A2P07-13 22 WH LO 4 004 12 04HY035HLA029 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-28 04A530-A2P07-14 22 WH LO 4 004 13 04HY035HLA030 TSB 15.3.2004

NULL 04HY14AHLA001-01 04HY14AHLA002-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA001-03 04HY14AHLA002-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA001-04 04A804-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA001-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA002-01 04A681-K02-05 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA002-03 04A681-K01-05 16 WH 1N 220VACN 04A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA002-04 04A804-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA002-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

4 NULL 04HY14AHLA003-01 04A681-K02-04 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA003-01 04HY14AHLA004-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004

4 NULL 04HY14AHLA003-03 04A681-K01-04 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA003-03 04HY14AHLA004-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA003-04 04A805-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA003-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA004-01 04HY14AHLA005-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA004-03 04HY14AHLA005-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA004-04 04A805-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA004-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA005-01 04HY14AHLA006-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA005-03 04HY14AHLA006-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA005-04 04A805-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA005-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA006-01 04HY14AHLA007-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA006-03 04HY14AHLA007-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA006-04 04A805-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA006-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA007-01 04HY14AHLA008-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA007-03 04HY14AHLA008-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA007-04 04A805-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA007-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA008-01 04HY14AHLA009-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA008-03 04HY14AHLA009-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA008-04 04A805-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA008-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA009-01 04HY14AHLA010-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA009-03 04HY14AHLA010-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004

HY14A
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NULL 04HY14AHLA009-04 04A805-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA009-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA010-01 04HY14AHLA011-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA010-03 04HY14AHLA011-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA010-04 04A805-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA010-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA011-01 04HY14AHLA012-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA011-03 04HY14AHLA012-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA011-04 04A805-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA011-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA012-01 04HY14AHLA013-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA012-03 04HY14AHLA013-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA012-04 04A805-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA012-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA013-01 04HY14AHLA014-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA013-03 04HY14AHLA014-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA013-04 04A805-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA013-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA014-01 04HY14AHLA015-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA014-03 04HY14AHLA015-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA014-04 04A805-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA014-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA015-01 04HY14AHLA016-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA015-03 04HY14AHLA016-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA015-04 04A805-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA015-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA016-01 04HY14AHLA017-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA016-03 04HY14AHLA017-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA016-04 04A805-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA016-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA017-01 04HY14AHLA018-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA017-03 04HY14AHLA018-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA017-04 04A805-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA017-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA018-04 04A805-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY14AHLA018-CHASSIS 04W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

NULL 04A804-TB SIGNAL-30 04A530-A2P07-15 22 WH LO 4 004 14 04HY14AHLA001 TSB 15.3.2004
NULL 04A804-TB SIGNAL-32 04A530-A2P07-16 22 WH LO 4 004 15 04HY14AHLA002 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-02 04A530-A2P08-01 22 WH LO 4 005 00 04HY14AHLA003 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-04 04A530-A2P08-02 22 WH LO 4 005 01 04HY14AHLA004 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-06 04A530-A2P08-03 22 WH LO 4 005 02 04HY14AHLA005 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-08 04A530-A2P08-04 22 WH LO 4 005 03 04HY14AHLA006 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-10 04A530-A2P08-05 22 WH LO 4 005 04 04HY14AHLA007 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-12 04A530-A2P08-06 22 WH LO 4 005 05 04HY14AHLA008 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-14 04A530-A2P08-07 22 WH LO 4 005 06 04HY14AHLA009 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-16 04A530-A2P08-08 22 WH LO 4 005 07 04HY14AHLA010 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-18 04A530-A2P08-09 22 WH LO 4 005 08 04HY14AHLA011 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-20 04A530-A2P08-10 22 WH LO 4 005 09 04HY14AHLA012 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-22 04A530-A2P08-11 22 WH LO 4 005 10 04HY14AHLA013 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-24 04A530-A2P08-12 22 WH LO 4 005 11 04HY14AHLA014 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-26 04A530-A2P08-13 22 WH LO 4 005 12 04HY14AHLA015 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-28 04A530-A2P08-14 22 WH LO 4 005 13 04HY14AHLA016 TSB 15.3.2004
NULL 04A805-TB SIGNAL-30 04A530-A2P08-15 22 WH LO 4 005 14 04HY14AHLA017 TSB 15.3.2004
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NULL 04A805-TB SIGNAL-32 04A530-A2P08-16 22 WH LO 4 005 15 04HY14AHLA018 TSB 15.3.2004

NULL 04HY025HLA001-01 04HY025HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA001-03 04HY025HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA001-04 04A806-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA001-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA002-01 04HY025HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA002-03 04HY025HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA002-04 04A806-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA002-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA003-01 04HY025HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA003-03 04HY025HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA003-04 04A806-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA003-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA004-01 04HY025HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA004-03 04HY025HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA004-04 04A806-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA004-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA005-01 04HY025HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA005-03 04HY025HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA005-04 04A806-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA005-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA006-01 04HY025HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA006-03 04HY025HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA006-04 04A806-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA006-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA007-01 04HY025HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA007-03 04HY025HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA007-04 04A806-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA007-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA008-01 04HY025HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA008-03 04HY025HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA008-04 04A806-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA008-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA009-01 04HY025HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA009-03 04HY025HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA009-04 04A806-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA009-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA010-01 04HY025HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA010-03 04HY025HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA010-04 04A806-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA010-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA011-01 04HY025HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA011-03 04HY025HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA011-04 04A806-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA011-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA012-01 04HY025HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA012-03 04HY025HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA012-04 04A806-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA012-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA013-01 04HY025HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA013-03 04HY025HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA013-04 04A806-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA013-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

HY25
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NULL 04HY025HLA014-01 04HY025HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA014-03 04HY025HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA014-04 04A806-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA014-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA015-01 04HY025HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA015-03 04HY025HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA015-04 04A806-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA015-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA016-01 04HY025HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA016-03 04HY025HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA016-04 04A806-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA016-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA017-01 04HY025HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA017-03 04HY025HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA017-04 04A807-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA017-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA018-01 04A683-K02-05 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY025HLA018-03 04A680-K14-NC 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY025HLA018-04 04A807-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA018-CHASSIS 04W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

4 NULL 04HY025HLA019-01 04A683-K03-05 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY025HLA019-01 04HY025HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004

4 NULL 04HY025HLA019-03 04A680-K02-05 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB A 15.3.2004
NULL 04HY025HLA019-03 04HY025HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA019-04 04A807-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA019-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA020-01 04HY025HLA021-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA020-03 04HY025HLA021-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA020-04 04A807-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA020-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA021-01 04HY025HLA022-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA021-03 04HY025HLA022-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA021-04 04A807-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA021-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA022-01 04HY025HLA023-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA022-03 04HY025HLA023-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA022-04 04A807-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA022-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA023-01 04HY025HLA024-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA023-03 04HY025HLA024-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA023-04 04A807-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA023-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA024-01 04HY025HLA025-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA024-03 04HY025HLA025-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA024-04 04A807-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA024-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA025-01 04HY025HLA026-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA025-03 04HY025HLA026-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA025-04 04A807-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA025-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA026-01 04HY025HLA027-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA026-03 04HY025HLA027-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA026-04 04A807-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA026-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
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NULL 04HY025HLA027-01 04HY025HLA028-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA027-03 04HY025HLA028-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA027-04 04A807-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA027-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA028-01 04HY025HLA029-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA028-03 04HY025HLA029-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA028-04 04A807-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA028-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA029-01 04HY025HLA030-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA029-03 04HY025HLA030-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA029-04 04A807-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA029-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA030-01 04HY025HLA031-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA030-03 04HY025HLA031-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA030-04 04A807-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA030-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA031-01 04HY025HLA032-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA031-03 04HY025HLA032-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA031-04 04A807-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA031-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA032-01 04HY025HLA033-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA032-03 04HY025HLA033-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA032-04 04A807-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA032-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA033-01 04HY025HLA034-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA033-03 04HY025HLA034-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA033-04 04A808-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA033-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA034-01 04HY025HLA035-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA034-03 04HY025HLA035-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA034-04 04A808-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA034-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA035-01 04HY025HLA036-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA035-03 04HY025HLA036-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA035-04 04A808-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA035-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA036-01 04HY025HLA037-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA036-03 04HY025HLA037-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA036-04 04A808-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA036-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA037-01 04HY025HLA038-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA037-03 04HY025HLA038-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA037-04 04A808-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA037-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA038-01 04HY025HLA039-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA038-03 04HY025HLA039-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA038-04 04A808-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA038-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA039-01 04HY025HLA040-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA039-03 04HY025HLA040-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA039-04 04A808-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA039-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA040-01 04HY025HLA041-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA040-03 04HY025HLA041-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
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NULL 04HY025HLA040-04 04A808-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA040-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA041-01 04HY025HLA042-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA041-03 04HY025HLA042-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA041-04 04A808-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA041-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA042-01 04HY025HLA043-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA042-03 04HY025HLA043-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA042-04 04A808-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA042-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA043-01 04HY025HLA044-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA043-03 04HY025HLA044-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA043-04 04A808-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA043-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA044-01 04HY025HLA045-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA044-03 04HY025HLA045-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA044-04 04A808-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA044-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA045-01 04HY025HLA046-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA045-03 04HY025HLA046-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA045-04 04A808-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA045-CHASSIS 04W1G 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA046-01 04HY025HLA047-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA046-03 04HY025HLA047-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA046-04 04A808-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA046-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA047-01 04HY025HLA048-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA047-03 04HY025HLA048-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA047-04 04A808-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA047-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA048-01 04HY025HLA049-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA048-03 04HY025HLA049-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA048-04 04A808-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA048-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA049-01 04HY025HLA050-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA049-03 04HY025HLA050-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA049-04 04A809-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA049-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA050-01 04HY025HLA051-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA050-03 04HY025HLA051-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA050-04 04A809-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA050-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA051-01 04HY025HLA052-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA051-03 04HY025HLA052-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA051-04 04A809-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA051-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA052-01 04HY025HLA053-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA052-03 04HY025HLA053-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA052-04 04A809-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA052-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA053-01 04HY025HLA054-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA053-03 04HY025HLA054-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA053-04 04A809-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA053-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
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NULL 04HY025HLA054-01 04HY025HLA055-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA054-03 04HY025HLA055-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA054-04 04A809-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA054-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA055-01 04HY025HLA056-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA055-03 04HY025HLA056-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA055-04 04A809-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA055-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA056-01 04HY025HLA057-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA056-03 04HY025HLA057-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA056-04 04A809-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA056-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA057-01 04HY025HLA058-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA057-03 04HY025HLA058-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA057-04 04A809-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA057-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA058-01 04HY025HLA059-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA058-03 04HY025HLA059-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA058-04 04A809-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA058-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA059-01 04HY025HLA060-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA059-03 04HY025HLA060-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA059-04 04A809-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA059-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA060-01 04HY025HLA061-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA060-03 04HY025HLA061-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA060-04 04A809-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA060-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA061-01 04HY025HLA062-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA061-03 04HY025HLA062-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA061-04 04A809-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA061-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA062-01 04HY025HLA063-01 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA062-03 04HY025HLA063-03 16 WH 1N 220VACN 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA062-04 04A809-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA062-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA063-04 04A809-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 04HY025HLA063-CHASSIS 04W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-02 04A530-A2P09-01 22 WH LO 4 006 00 04HY025HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-04 04A530-A2P09-02 22 WH LO 4 006 01 04HY025HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-06 04A530-A2P09-03 22 WH LO 4 006 02 04HY025HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-08 04A530-A2P09-04 22 WH LO 4 006 03 04HY025HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-10 04A530-A2P09-05 22 WH LO 4 006 04 04HY025HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-12 04A530-A2P09-06 22 WH LO 4 006 05 04HY025HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-14 04A530-A2P09-07 22 WH LO 4 006 06 04HY025HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-16 04A530-A2P09-08 22 WH LO 4 006 07 04HY025HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-18 04A530-A2P09-09 22 WH LO 4 006 08 04HY025HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-20 04A530-A2P09-10 22 WH LO 4 006 09 04HY025HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-22 04A530-A2P09-11 22 WH LO 4 006 10 04HY025HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-24 04A530-A2P09-12 22 WH LO 4 006 11 04HY025HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-26 04A530-A2P09-13 22 WH LO 4 006 12 04HY025HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-28 04A530-A2P09-14 22 WH LO 4 006 13 04HY025HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-30 04A530-A2P09-15 22 WH LO 4 006 14 04HY025HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 04A806-TB SIGNAL-32 04A530-A2P09-16 22 WH LO 4 006 15 04HY025HLA016 TSB 15.3.2004
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NULL 04A807-TB SIGNAL-02 04A530-A2P10-01 22 WH LO 4 007 00 04HY025HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-04 04A530-A2P10-02 22 WH LO 4 007 01 04HY025HLA018 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-06 04A530-A2P10-03 22 WH LO 4 007 02 04HY025HLA019 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-08 04A530-A2P10-04 22 WH LO 4 007 03 04HY025HLA020 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-10 04A530-A2P10-05 22 WH LO 4 007 04 04HY025HLA021 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-12 04A530-A2P10-06 22 WH LO 4 007 05 04HY025HLA022 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-14 04A530-A2P10-07 22 WH LO 4 007 06 04HY025HLA023 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-16 04A530-A2P10-08 22 WH LO 4 007 07 04HY025HLA024 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-18 04A530-A2P10-09 22 WH LO 4 007 08 04HY025HLA025 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-20 04A530-A2P10-10 22 WH LO 4 007 09 04HY025HLA026 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-22 04A530-A2P10-11 22 WH LO 4 007 10 04HY025HLA027 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-24 04A530-A2P10-12 22 WH LO 4 007 11 04HY025HLA028 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-26 04A530-A2P10-13 22 WH LO 4 007 12 04HY025HLA029 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-28 04A530-A2P10-14 22 WH LO 4 007 13 04HY025HLA030 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-30 04A530-A2P10-15 22 WH LO 4 007 14 04HY025HLA031 TSB 15.3.2004
NULL 04A807-TB SIGNAL-32 04A530-A2P10-16 22 WH LO 4 007 15 04HY025HLA032 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-02 04A530-A2P11-01 22 WH LO 4 008 00 04HY025HLA033 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-04 04A530-A2P11-02 22 WH LO 4 008 01 04HY025HLA034 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-06 04A530-A2P11-03 22 WH LO 4 008 02 04HY025HLA035 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-08 04A530-A2P11-04 22 WH LO 4 008 03 04HY025HLA036 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-10 04A530-A2P11-05 22 WH LO 4 008 04 04HY025HLA037 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-12 04A530-A2P11-06 22 WH LO 4 008 05 04HY025HLA038 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-14 04A530-A2P11-07 22 WH LO 4 008 06 04HY025HLA039 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-16 04A530-A2P11-08 22 WH LO 4 008 07 04HY025HLA040 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-18 04A530-A2P11-09 22 WH LO 4 008 08 04HY025HLA041 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-20 04A530-A2P11-10 22 WH LO 4 008 09 04HY025HLA042 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-22 04A530-A2P11-11 22 WH LO 4 008 10 04HY025HLA043 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-24 04A530-A2P11-12 22 WH LO 4 008 11 04HY025HLA044 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-26 04A530-A2P11-13 22 WH LO 4 008 12 04HY025HLA045 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-28 04A530-A2P11-14 22 WH LO 4 008 13 04HY025HLA046 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-30 04A530-A2P11-15 22 WH LO 4 008 14 04HY025HLA047 TSB 15.3.2004
NULL 04A808-TB SIGNAL-32 04A530-A2P11-16 22 WH LO 4 008 15 04HY025HLA048 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-02 04A530-A2P12-01 22 WH LO 4 009 00 04HY025HLA049 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-04 04A530-A2P12-02 22 WH LO 4 009 01 04HY025HLA050 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-06 04A530-A2P12-03 22 WH LO 4 009 02 04HY025HLA051 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-08 04A530-A2P12-04 22 WH LO 4 009 03 04HY025HLA052 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-10 04A530-A2P12-05 22 WH LO 4 009 04 04HY025HLA053 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-12 04A530-A2P12-06 22 WH LO 4 009 05 04HY025HLA054 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-14 04A530-A2P12-07 22 WH LO 4 009 06 04HY025HLA055 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-16 04A530-A2P12-08 22 WH LO 4 009 07 04HY025HLA056 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-18 04A530-A2P12-09 22 WH LO 4 009 08 04HY025HLA057 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-20 04A530-A2P12-10 22 WH LO 4 009 09 04HY025HLA058 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-22 04A530-A2P12-11 22 WH LO 4 009 10 04HY025HLA059 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-24 04A530-A2P12-12 22 WH LO 4 009 11 04HY025HLA060 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-26 04A530-A2P12-13 22 WH LO 4 009 12 04HY025HLA061 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-28 04A530-A2P12-14 22 WH LO 4 009 13 04HY025HLA062 TSB 15.3.2004
NULL 04A809-TB SIGNAL-30 04A530-A2P12-15 22 WH LO 4 009 14 04HY025HLA063 TSB 15.3.2004

NULL 05HY026HLA001-01 05A680-K10-NC 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 05HY026HLA001-01 05HY026HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA001-03 05A680-K07-NC 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 05HY026HLA001-03 05HY026HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA001-04 05A800-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA001-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

HY26
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NULL 05HY026HLA002-01 05HY026HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA002-03 05HY026HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA002-04 05A800-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA002-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA003-01 05HY026HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA003-03 05HY026HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA003-04 05A800-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA003-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA004-01 05HY026HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA004-03 05HY026HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA004-04 05A800-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA004-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA005-01 05HY026HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA005-03 05HY026HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA005-04 05A800-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA005-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA006-01 05HY026HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA006-03 05HY026HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA006-04 05A800-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA006-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA007-01 05HY026HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA007-03 05HY026HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA007-04 05A800-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA007-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA008-01 05HY026HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA008-03 05HY026HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA008-04 05A800-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA008-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA009-01 05HY026HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA009-03 05HY026HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA009-04 05A800-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA009-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA010-01 05HY026HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA010-03 05HY026HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA010-04 05A800-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA010-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA011-01 05HY026HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA011-03 05HY026HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA011-04 05A800-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA011-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA012-01 05HY026HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA012-03 05HY026HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA012-04 05A800-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA012-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA013-01 05HY026HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA013-03 05HY026HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA013-04 05A800-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA013-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA014-01 05HY026HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA014-03 05HY026HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA014-04 05A800-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA014-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA015-01 05HY026HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA015-03 05HY026HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
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NULL 05HY026HLA015-04 05A800-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA015-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA016-01 05HY026HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA016-03 05HY026HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA016-04 05A800-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA016-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA017-01 05HY026HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA017-03 05HY026HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA017-04 05A801-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA017-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA018-01 05HY026HLA019-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA018-03 05HY026HLA019-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA018-04 05A801-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA018-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA019-01 05HY026HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA019-03 05HY026HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA019-04 05A801-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA019-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA020-01 05HY026HLA021-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA020-03 05HY026HLA021-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA020-04 05A801-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA020-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA021-01 05HY026HLA030-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA021-03 05HY026HLA030-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA021-04 05A801-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA021-CHASSIS 05W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA022-01 05HY026HLA031-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA022-03 05HY026HLA031-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA022-04 05A801-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA022-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA023-01 05HY026HLA022-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA023-03 05HY026HLA022-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA023-04 05A801-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA023-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA024-01 05HY026HLA023-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA024-03 05HY026HLA023-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA024-04 05A801-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA024-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA025-01 05HY026HLA024-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA025-03 05HY026HLA024-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA025-04 05A801-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA025-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA026-01 05HY026HLA025-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA026-03 05HY026HLA025-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA026-04 05A801-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA026-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA027-01 05HY026HLA026-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA027-03 05HY026HLA026-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA027-04 05A801-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA027-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA028-01 05HY026HLA027-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA028-03 05HY026HLA027-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA028-04 05A801-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA028-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
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NULL 05HY026HLA029-01 05HY026HLA028-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA029-03 05HY026HLA028-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA029-04 05A801-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA029-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA030-01 05HY026HLA029-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA030-03 05HY026HLA029-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA030-04 05A801-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA030-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA031-01 05HY026HLA032-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA031-03 05HY026HLA032-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA031-04 05A801-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA031-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA032-01 05HY026HLA033-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA032-03 05HY026HLA033-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA032-04 05A801-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA032-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA033-01 05HY026HLA034-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA033-03 05HY026HLA034-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA033-04 05A802-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA033-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA034-01 05HY026HLA035-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA034-03 05HY026HLA035-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA034-04 05A802-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA034-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA035-01 05HY026HLA036-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA035-03 05HY026HLA036-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA035-04 05A802-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA035-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA036-01 05HY026HLA037-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA036-03 05HY026HLA037-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA036-04 05A802-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA036-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA037-01 05HY026HLA038-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA037-03 05HY026HLA038-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA037-04 05A802-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA037-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA038-01 05HY026HLA039-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA038-03 05HY026HLA039-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA038-04 05A802-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA038-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA039-04 05A802-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY026HLA039-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-02 05A530-A2P08-01 22 WH LO 1 069 00 05HY026HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-04 05A530-A2P08-02 22 WH LO 1 069 01 05HY026HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-06 05A530-A2P08-03 22 WH LO 1 069 02 05HY026HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-08 05A530-A2P08-04 22 WH LO 1 069 03 05HY026HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-10 05A530-A2P08-05 22 WH LO 1 069 04 05HY026HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-12 05A530-A2P08-06 22 WH LO 1 069 05 05HY026HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-14 05A530-A2P08-07 22 WH LO 1 069 06 05HY026HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-16 05A530-A2P08-08 22 WH LO 1 069 07 05HY026HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-18 05A530-A2P08-09 22 WH LO 1 069 08 05HY026HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-20 05A530-A2P08-10 22 WH LO 1 069 09 05HY026HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-22 05A530-A2P08-11 22 WH LO 1 069 10 05HY026HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-24 05A530-A2P08-12 22 WH LO 1 069 11 05HY026HLA012 TSB 15.3.2004
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NULL 05A800-TB SIGNAL-26 05A530-A2P08-13 22 WH LO 1 069 12 05HY026HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-28 05A530-A2P08-14 22 WH LO 1 069 13 05HY026HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-30 05A530-A2P08-15 22 WH LO 1 069 14 05HY026HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 05A800-TB SIGNAL-32 05A530-A2P08-16 22 WH LO 1 069 15 05HY026HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-02 05A530-A2P09-01 22 WH LO 1 070 00 05HY026HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-04 05A530-A2P09-02 22 WH LO 1 070 01 05HY026HLA018 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-06 05A530-A2P09-03 22 WH LO 1 070 02 05HY026HLA019 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-08 05A530-A2P09-04 22 WH LO 1 070 03 05HY026HLA020 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-10 05A530-A2P09-05 22 WH LO 1 070 04 05HY026HLA021 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-12 05A530-A2P09-06 22 WH LO 1 070 05 05HY026HLA022 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-14 05A530-A2P09-07 22 WH LO 1 070 06 05HY026HLA023 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-16 05A530-A2P09-08 22 WH LO 1 070 07 05HY026HLA024 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-18 05A530-A2P09-09 22 WH LO 1 070 08 05HY026HLA025 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-20 05A530-A2P09-10 22 WH LO 1 070 09 05HY026HLA026 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-22 05A530-A2P09-11 22 WH LO 1 070 10 05HY026HLA027 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-24 05A530-A2P09-12 22 WH LO 1 070 11 05HY026HLA028 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-26 05A530-A2P09-13 22 WH LO 1 070 12 05HY026HLA029 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-28 05A530-A2P09-14 22 WH LO 1 070 13 05HY026HLA030 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-30 05A530-A2P09-15 22 WH LO 1 070 14 05HY026HLA031 TSB 15.3.2004
NULL 05A801-TB SIGNAL-32 05A530-A2P09-16 22 WH LO 1 070 15 05HY026HLA032 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-02 05A530-A2P10-01 22 WH LO 1 071 00 05HY026HLA033 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-04 05A530-A2P10-02 22 WH LO 1 071 01 05HY026HLA034 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-06 05A530-A2P10-03 22 WH LO 1 071 02 05HY026HLA035 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-08 05A530-A2P10-04 22 WH LO 1 071 03 05HY026HLA036 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-10 05A530-A2P10-05 22 WH LO 1 071 04 05HY026HLA037 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-12 05A530-A2P10-06 22 WH LO 1 071 05 05HY026HLA038 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-14 05A530-A2P10-07 22 WH LO 1 071 06 05HY026HLA039 TSB 15.3.2004

NULL 05HY027HLA001-01 05A681-K02-05 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA001-01 05HY027HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA001-03 05A681-K01-05 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA001-03 05HY027HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA001-04 05A802-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA001-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA002-01 05HY027HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA002-03 05HY027HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA002-04 05A802-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA002-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA003-01 05HY027HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA003-03 05HY027HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA003-04 05A802-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA003-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA004-01 05HY027HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA004-03 05HY027HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA004-04 05A802-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA004-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA005-01 05HY027HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA005-03 05HY027HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA005-04 05A802-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA005-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA006-01 05HY027HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA006-03 05HY027HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA006-04 05A802-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA006-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

HY27
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NULL 05HY027HLA007-01 05HY027HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA007-03 05HY027HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA007-04 05A802-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA007-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA008-01 05HY027HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA008-03 05HY027HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA008-04 05A802-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA008-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA009-01 05HY027HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA009-03 05HY027HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA009-04 05A802-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA009-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA010-01 05HY027HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA010-03 05HY027HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA010-04 05A803-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA010-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA011-01 05HY027HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA011-03 05HY027HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA011-04 05A803-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA011-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA012-01 05HY027HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA012-03 05HY027HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA012-04 05A803-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA012-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA013-01 05HY027HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA013-03 05HY027HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA013-04 05A803-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA013-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA014-01 05HY027HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA014-03 05HY027HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA014-04 05A803-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA014-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA015-01 05HY027HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA015-03 05HY027HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA015-04 05A803-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA015-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA016-01 05HY027HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA016-03 05HY027HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA016-04 05A803-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA016-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA017-01 05HY027HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA017-03 05HY027HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA017-04 05A803-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA017-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA018-01 05HY027HLA019-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA018-03 05HY027HLA019-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA018-04 05A803-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA018-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA019-01 05HY027HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA019-03 05HY027HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA019-04 05A803-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA019-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA020-01 05HY027HLA021-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA020-03 05HY027HLA021-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
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NULL 05HY027HLA020-04 05A803-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA020-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA021-01 05HY027HLA025-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA021-03 05HY027HLA025-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA021-04 05A803-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA021-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA022-04 05A803-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA022-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA023-01 05HY027HLA022-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA023-03 05HY027HLA022-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA023-04 05A803-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA023-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA024-01 05HY027HLA023-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA024-03 05HY027HLA023-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA024-04 05A803-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA024-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA025-01 05HY027HLA024-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA025-03 05HY027HLA024-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA025-04 05A803-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA025-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA026-01 05A681-K02-04 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA026-01 05HY027HLA027-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA026-03 05A681-K01-04 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA026-03 05HY027HLA027-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA026-04 05A804-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA026-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA027-01 05HY027HLA028-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA027-03 05HY027HLA028-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA027-04 05A804-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA027-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA028-01 05HY027HLA035-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA028-03 05HY027HLA035-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA028-04 05A804-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA028-CHASSIS 05W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA029-01 05HY027HLA036-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA029-03 05HY027HLA036-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA029-04 05A804-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA029-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA030-01 05HY027HLA029-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA030-03 05HY027HLA029-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA030-04 05A804-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA030-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA031-01 05HY027HLA030-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA031-03 05HY027HLA030-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA031-04 05A804-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA031-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA032-01 05HY027HLA031-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA032-03 05HY027HLA031-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA032-04 05A804-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA032-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA033-01 05HY027HLA032-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA033-03 05HY027HLA032-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA033-04 05A804-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA033-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
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NULL 05HY027HLA034-01 05HY027HLA033-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA034-03 05HY027HLA033-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA034-04 05A804-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA034-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA035-01 05HY027HLA034-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA035-03 05HY027HLA034-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA035-04 05A804-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA035-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA036-01 05HY027HLA037-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA036-03 05HY027HLA037-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA036-04 05A804-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA036-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA037-01 05HY027HLA038-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA037-03 05HY027HLA038-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA037-04 05A804-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA037-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA038-01 05HY027HLA039-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA038-03 05HY027HLA039-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA038-04 05A804-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA038-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA039-01 05HY027HLA040-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA039-03 05HY027HLA040-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA039-04 05A804-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA039-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA040-01 05HY027HLA041-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA040-03 05HY027HLA041-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA040-04 05A804-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA040-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA041-01 05HY027HLA042-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA041-03 05HY027HLA042-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA041-04 05A804-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA041-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA042-01 05HY027HLA049-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA042-03 05HY027HLA049-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA042-04 05A805-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA042-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA043-01 05HY027HLA050-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA043-03 05HY027HLA050-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA043-04 05A805-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA043-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA044-01 05HY027HLA043-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA044-03 05HY027HLA043-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA044-04 05A805-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA044-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA045-01 05HY027HLA044-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA045-03 05HY027HLA044-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA045-04 05A805-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA045-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA046-01 05HY027HLA045-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA046-03 05HY027HLA045-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA046-04 05A805-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA046-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA047-01 05HY027HLA046-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA047-03 05HY027HLA046-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
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NULL 05HY027HLA047-04 05A805-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA047-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA048-01 05HY027HLA047-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA048-03 05HY027HLA047-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA048-04 05A805-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA048-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA049-01 05HY027HLA048-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA049-03 05HY027HLA048-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA049-04 05A805-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA049-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA050-01 05HY027HLA051-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA050-03 05HY027HLA051-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA050-04 05A805-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA050-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA051-01 05HY027HLA052-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA051-03 05HY027HLA052-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA051-04 05A805-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA051-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA052-01 05HY027HLA053-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA052-03 05HY027HLA053-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA052-04 05A805-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA052-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA053-01 05HY027HLA054-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA053-03 05HY027HLA054-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA053-04 05A805-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA053-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA054-01 05HY027HLA055-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA054-03 05HY027HLA055-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA054-04 05A805-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA054-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA055-01 05HY027HLA056-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA055-03 05HY027HLA056-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA055-04 05A805-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA055-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA056-04 05A805-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA056-CHASSIS 05W1E 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA057-01 05HY027HLA066-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA057-03 05HY027HLA066-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA057-04 05A805-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA057-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA058-01 05HY027HLA057-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA058-03 05HY027HLA057-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA058-04 05A806-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA058-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA059-01 05HY027HLA058-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA059-03 05HY027HLA058-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA059-04 05A806-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA059-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA060-01 05HY027HLA059-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA060-03 05HY027HLA059-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA060-04 05A806-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA060-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA061-01 05HY027HLA060-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA061-03 05HY027HLA060-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
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NULL 05HY027HLA061-04 05A806-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA061-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA062-01 05HY027HLA061-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA062-03 05HY027HLA061-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA062-04 05A806-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA062-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA063-01 05HY027HLA062-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA063-03 05HY027HLA062-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA063-04 05A806-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA063-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA064-01 05HY027HLA063-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA064-03 05HY027HLA063-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA064-04 05A806-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA064-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA065-01 05HY027HLA064-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA065-03 05HY027HLA064-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA065-04 05A806-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA065-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA066-01 05HY027HLA067-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA066-03 05HY027HLA067-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA066-04 05A806-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA066-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA067-01 05HY027HLA068-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA067-03 05HY027HLA068-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA067-04 05A806-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA067-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA068-01 05HY027HLA069-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA068-03 05HY027HLA069-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA068-04 05A806-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA068-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA069-01 05HY027HLA070-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA069-03 05HY027HLA070-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA069-04 05A806-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA069-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA070-01 05HY027HLA071-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA070-03 05HY027HLA071-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA070-04 05A806-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA070-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA071-01 05HY027HLA072-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA071-03 05HY027HLA072-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA071-04 05A806-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA071-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA072-01 05HY027HLA073-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA072-03 05HY027HLA073-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA072-04 05A806-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA072-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA073-01 05HY027HLA074-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA073-03 05HY027HLA074-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA073-04 05A806-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA073-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA074-01 05A680-K11-NC 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB A 15.3.2004
NULL 05HY027HLA074-03 05A680-K08-NC 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB A 15.3.2004
NULL 05HY027HLA074-04 05A807-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY027HLA074-CHASSIS 05W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
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NULL 05A802-TB SIGNAL-16 05A530-A2P10-08 22 WH LO 1 071 07 05HY027HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-18 05A530-A2P10-09 22 WH LO 1 071 08 05HY027HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-20 05A530-A2P10-10 22 WH LO 1 071 09 05HY027HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-22 05A530-A2P10-11 22 WH LO 1 071 10 05HY027HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-24 05A530-A2P10-12 22 WH LO 1 071 11 05HY027HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-26 05A530-A2P10-13 22 WH LO 1 071 12 05HY027HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-28 05A530-A2P10-14 22 WH LO 1 071 13 05HY027HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-30 05A530-A2P10-15 22 WH LO 1 071 14 05HY027HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 05A802-TB SIGNAL-32 05A530-A2P10-16 22 WH LO 1 071 15 05HY027HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-02 05A530-A2P11-01 22 WH LO 1 072 00 05HY027HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-04 05A530-A2P11-02 22 WH LO 1 072 01 05HY027HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-06 05A530-A2P11-03 22 WH LO 1 072 02 05HY027HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-08 05A530-A2P11-04 22 WH LO 1 072 03 05HY027HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-10 05A530-A2P11-05 22 WH LO 1 072 04 05HY027HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-12 05A530-A2P11-06 22 WH LO 1 072 05 05HY027HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-14 05A530-A2P11-07 22 WH LO 1 072 06 05HY027HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-16 05A530-A2P11-08 22 WH LO 1 072 07 05HY027HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-18 05A530-A2P11-09 22 WH LO 1 072 08 05HY027HLA018 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-20 05A530-A2P11-10 22 WH LO 1 072 09 05HY027HLA019 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-22 05A530-A2P11-11 22 WH LO 1 072 10 05HY027HLA020 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-24 05A530-A2P11-12 22 WH LO 1 072 11 05HY027HLA021 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-26 05A530-A2P11-13 22 WH LO 1 072 12 05HY027HLA022 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-28 05A530-A2P11-14 22 WH LO 1 072 13 05HY027HLA023 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-30 05A530-A2P11-15 22 WH LO 1 072 14 05HY027HLA024 TSB 15.3.2004
NULL 05A803-TB SIGNAL-32 05A530-A2P11-16 22 WH LO 1 072 15 05HY027HLA025 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-02 05A530-A2P12-01 22 WH LO 1 073 00 05HY027HLA026 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-04 05A530-A2P12-02 22 WH LO 1 073 01 05HY027HLA027 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-06 05A530-A2P12-03 22 WH LO 1 073 02 05HY027HLA028 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-08 05A530-A2P12-04 22 WH LO 1 073 03 05HY027HLA029 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-10 05A530-A2P12-05 22 WH LO 1 073 04 05HY027HLA030 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-12 05A530-A2P12-06 22 WH LO 1 073 05 05HY027HLA031 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-14 05A530-A2P12-07 22 WH LO 1 073 06 05HY027HLA032 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-16 05A530-A2P12-08 22 WH LO 1 073 07 05HY027HLA033 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-18 05A530-A2P12-09 22 WH LO 1 073 08 05HY027HLA034 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-20 05A530-A2P12-10 22 WH LO 1 073 09 05HY027HLA035 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-22 05A530-A2P12-11 22 WH LO 1 073 10 05HY027HLA036 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-24 05A530-A2P12-12 22 WH LO 1 073 11 05HY027HLA037 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-26 05A530-A2P12-13 22 WH LO 1 073 12 05HY027HLA038 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-28 05A530-A2P12-14 22 WH LO 1 073 13 05HY027HLA039 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-30 05A530-A2P12-15 22 WH LO 1 073 14 05HY027HLA040 TSB 15.3.2004
NULL 05A804-TB SIGNAL-32 05A530-A2P12-16 22 WH LO 1 073 15 05HY027HLA041 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-02 05A530-A2P13-01 22 WH LO 1 074 00 05HY027HLA042 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-04 05A530-A2P13-02 22 WH LO 1 074 01 05HY027HLA043 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-06 05A530-A2P13-03 22 WH LO 1 074 02 05HY027HLA044 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-08 05A530-A2P13-04 22 WH LO 1 074 03 05HY027HLA045 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-10 05A530-A2P13-05 22 WH LO 1 074 04 05HY027HLA046 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-12 05A530-A2P13-06 22 WH LO 1 074 05 05HY027HLA047 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-14 05A530-A2P13-07 22 WH LO 1 074 06 05HY027HLA048 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-16 05A530-A2P13-08 22 WH LO 1 074 07 05HY027HLA049 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-18 05A530-A2P13-09 22 WH LO 1 074 08 05HY027HLA050 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-20 05A530-A2P13-10 22 WH LO 1 074 09 05HY027HLA051 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-22 05A530-A2P13-11 22 WH LO 1 074 10 05HY027HLA052 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-24 05A530-A2P13-12 22 WH LO 1 074 11 05HY027HLA053 TSB 15.3.2004
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NULL 05A805-TB SIGNAL-26 05A530-A2P13-13 22 WH LO 1 074 12 05HY027HLA054 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-28 05A530-A2P13-14 22 WH LO 1 074 13 05HY027HLA055 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-30 05A530-A2P13-15 22 WH LO 1 074 14 05HY027HLA056 TSB 15.3.2004
NULL 05A805-TB SIGNAL-32 05A530-A2P13-16 22 WH LO 1 074 15 05HY027HLA057 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-02 05A530-A2P14-01 22 WH LO 1 075 00 05HY027HLA058 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-04 05A530-A2P14-02 22 WH LO 1 075 01 05HY027HLA059 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-06 05A530-A2P14-03 22 WH LO 1 075 02 05HY027HLA060 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-08 05A530-A2P14-04 22 WH LO 1 075 03 05HY027HLA061 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-10 05A530-A2P14-05 22 WH LO 1 075 04 05HY027HLA062 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-12 05A530-A2P14-06 22 WH LO 1 075 05 05HY027HLA063 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-14 05A530-A2P14-07 22 WH LO 1 075 06 05HY027HLA064 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-16 05A530-A2P14-08 22 WH LO 1 075 07 05HY027HLA065 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-18 05A530-A2P14-09 22 WH LO 1 075 08 05HY027HLA066 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-20 05A530-A2P14-10 22 WH LO 1 075 09 05HY027HLA067 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-22 05A530-A2P14-11 22 WH LO 1 075 10 05HY027HLA068 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-24 05A530-A2P14-12 22 WH LO 1 075 11 05HY027HLA069 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-26 05A530-A2P14-13 22 WH LO 1 075 12 05HY027HLA070 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-28 05A530-A2P14-14 22 WH LO 1 075 13 05HY027HLA071 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-30 05A530-A2P14-15 22 WH LO 1 075 14 05HY027HLA072 TSB 15.3.2004
NULL 05A806-TB SIGNAL-32 05A530-A2P14-16 22 WH LO 1 075 15 05HY027HLA073 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-02 05A530-A2P15-01 22 WH LO 1 076 00 05HY027HLA074 TSB 15.3.2004

NULL 05HY028HLA001-01 05A680-K12-NC 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB A 15.3.2004
NULL 05HY028HLA001-01 05HY028HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA001-03 05A680-K09-NC 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB A 15.3.2004
NULL 05HY028HLA001-03 05HY028HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA001-04 05A807-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA001-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA002-01 05HY028HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA002-03 05HY028HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA002-04 05A807-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA002-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA003-01 05HY028HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA003-03 05HY028HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA003-04 05A807-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA003-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA004-01 05HY028HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA004-03 05HY028HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA004-04 05A807-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA004-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA005-01 05HY028HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA005-03 05HY028HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA005-04 05A807-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA005-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA006-01 05HY028HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA006-03 05HY028HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA006-04 05A807-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA006-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA007-01 05HY028HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA007-03 05HY028HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA007-04 05A807-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA007-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA008-01 05HY028HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA008-03 05HY028HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
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NULL 05HY028HLA008-04 05A807-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA008-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA009-01 05HY028HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA009-03 05HY028HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA009-04 05A807-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA009-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA010-04 05A807-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA010-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA011-01 05HY028HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA011-03 05HY028HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA011-04 05A807-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA011-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA012-01 05HY028HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA012-03 05HY028HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA012-04 05A807-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA012-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA013-01 05HY028HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA013-03 05HY028HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA013-04 05A807-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA013-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA014-01 05HY028HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA014-03 05HY028HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA014-04 05A807-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA014-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA015-01 05HY028HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA015-03 05HY028HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA015-04 05A807-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA015-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA016-01 05HY028HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA016-03 05HY028HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA016-04 05A808-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA016-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA017-01 05HY028HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA017-03 05HY028HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA017-04 05A808-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA017-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA018-01 05HY028HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA018-03 05HY028HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA018-04 05A808-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 TSB 15.3.2004
NULL 05HY028HLA018-CHASSIS 05W1F 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-04 05A530-A2P15-02 22 WH LO 1 076 01 05HY028HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-06 05A530-A2P15-03 22 WH LO 1 076 02 05HY028HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-08 05A530-A2P15-04 22 WH LO 1 076 03 05HY028HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-10 05A530-A2P15-05 22 WH LO 1 076 04 05HY028HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-12 05A530-A2P15-06 22 WH LO 1 076 05 05HY028HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-14 05A530-A2P15-07 22 WH LO 1 076 06 05HY028HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-16 05A530-A2P15-08 22 WH LO 1 076 07 05HY028HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-18 05A530-A2P15-09 22 WH LO 1 076 08 05HY028HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-20 05A530-A2P15-10 22 WH LO 1 076 09 05HY028HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-22 05A530-A2P15-11 22 WH LO 1 076 10 05HY028HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-24 05A530-A2P15-12 22 WH LO 1 076 11 05HY028HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-26 05A530-A2P15-13 22 WH LO 1 076 12 05HY028HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-28 05A530-A2P15-14 22 WH LO 1 076 13 05HY028HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 05A807-TB SIGNAL-30 05A530-A2P15-15 22 WH LO 1 076 14 05HY028HLA014 TSB 15.3.2004
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NULL 05A807-TB SIGNAL-32 05A530-A2P15-16 22 WH LO 1 076 15 05HY028HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 05A808-TB SIGNAL-02 05A530-A2P16-01 22 WH LO 1 077 00 05HY028HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 05A808-TB SIGNAL-04 05A530-A2P16-02 22 WH LO 1 077 01 05HY028HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 05A808-TB SIGNAL-06 05A530-A2P16-03 22 WH LO 1 077 02 05HY028HLA018 TSB 15.3.2004

6 NULL 06HY029HLA001-01 06A680-K12-NC 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 06HY029HLA001-01 06HY029HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004

6 NULL 06HY029HLA001-03 06A680-K07-NC 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 06HY029HLA001-03 06HY029HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA001-04 06A800-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA001-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA002-01 06HY029HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA002-03 06HY029HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA002-04 06A800-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA002-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA003-01 06HY029HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA003-03 06HY029HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA003-04 06A800-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA003-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA004-01 06HY029HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA004-03 06HY029HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA004-04 06A800-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA004-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA005-01 06HY029HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA005-03 06HY029HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA005-04 06A800-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA005-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA006-01 06HY029HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA006-03 06HY029HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA006-04 06A800-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA006-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA007-01 06HY029HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA007-03 06HY029HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA007-04 06A800-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA007-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA008-01 06HY029HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA008-03 06HY029HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA008-04 06A800-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA008-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA009-01 06HY029HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA009-03 06HY029HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA009-04 06A800-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA009-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA010-01 06HY029HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA010-03 06HY029HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA010-04 06A800-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA010-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA011-01 06HY029HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA011-03 06HY029HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA011-04 06A800-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA011-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA012-01 06HY029HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA012-03 06HY029HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA012-04 06A800-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
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NULL 06HY029HLA012-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA013-01 06HY029HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA013-03 06HY029HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA013-04 06A800-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA013-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA014-01 06HY029HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA014-03 06HY029HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA014-04 06A800-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA014-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA015-01 06HY029HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA015-03 06HY029HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA015-04 06A800-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA015-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA016-01 06HY029HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA016-03 06HY029HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA016-04 06A800-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA016-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA017-01 06HY029HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA017-03 06HY029HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA017-04 06A801-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA017-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA018-04 06A801-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY029HLA018-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-02 06A530-A2P03-01 22 WH LO 1 000 00 06HY029HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-04 06A530-A2P03-02 22 WH LO 1 000 01 06HY029HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-06 06A530-A2P03-03 22 WH LO 1 000 02 06HY029HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-08 06A530-A2P03-04 22 WH LO 1 000 03 06HY029HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-10 06A530-A2P03-05 22 WH LO 1 000 04 06HY029HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-12 06A530-A2P03-06 22 WH LO 1 000 05 06HY029HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-14 06A530-A2P03-07 22 WH LO 1 000 06 06HY029HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-16 06A530-A2P03-08 22 WH LO 1 000 07 06HY029HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-18 06A530-A2P03-09 22 WH LO 1 000 08 06HY029HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-20 06A530-A2P03-10 22 WH LO 1 000 09 06HY029HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-22 06A530-A2P03-11 22 WH LO 1 000 10 06HY029HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-24 06A530-A2P03-12 22 WH LO 1 000 11 06HY029HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-26 06A530-A2P03-13 22 WH LO 1 000 12 06HY029HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-28 06A530-A2P03-14 22 WH LO 1 000 13 06HY029HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-30 06A530-A2P03-15 22 WH LO 1 000 14 06HY029HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 06A800-TB SIGNAL-32 06A530-A2P03-16 22 WH LO 1 000 15 06HY029HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-02 06A530-A2P04-01 22 WH LO 1 001 00 06HY029HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-04 06A530-A2P04-02 22 WH LO 1 001 01 06HY029HLA018 TSB 15.3.2004

NULL 06HY030HLA001-01 06HY030HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA001-03 06HY030HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA001-04 06A801-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA001-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA002-01 06HY030HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA002-03 06HY030HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA002-04 06A801-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA002-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA003-01 06HY030HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA003-03 06HY030HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA003-04 06A801-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA003-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
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NULL 06HY030HLA004-01 06HY030HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA004-03 06HY030HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA004-04 06A801-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA004-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA005-01 06HY030HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA005-03 06HY030HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA005-04 06A801-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA005-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA006-01 06HY030HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA006-03 06HY030HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA006-04 06A801-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA006-CHASSIS 06W1B 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA007-01 06HY030HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA007-03 06HY030HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA007-04 06A801-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA007-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA008-01 06HY030HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA008-03 06HY030HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA008-04 06A801-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA008-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA009-01 06HY030HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA009-03 06HY030HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA009-04 06A801-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA009-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA010-01 06HY030HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA010-03 06HY030HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA010-04 06A801-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA010-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA011-01 06HY030HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA011-03 06HY030HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA011-04 06A801-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA011-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA012-01 06HY030HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA012-03 06HY030HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA012-04 06A801-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA012-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA013-01 06HY030HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA013-03 06HY030HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA013-04 06A801-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA013-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA014-01 06HY030HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA014-03 06HY030HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA014-04 06A801-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA014-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA015-01 06HY030HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA015-03 06HY030HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA015-04 06A802-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA015-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA016-01 06HY030HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA016-03 06HY030HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA016-04 06A802-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA016-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA017-01 06HY030HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA017-03 06HY030HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
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NULL 06HY030HLA017-04 06A802-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA017-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA018-01 06A680-K13-NC 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 06HY030HLA018-03 06A680-K08-NC 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 06HY030HLA018-04 06A802-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY030HLA018-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-06 06A530-A2P04-03 22 WH LO 1 001 02 06HY030HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-08 06A530-A2P04-04 22 WH LO 1 001 03 06HY030HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-10 06A530-A2P04-05 22 WH LO 1 001 04 06HY030HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-12 06A530-A2P04-06 22 WH LO 1 001 05 06HY030HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-14 06A530-A2P04-07 22 WH LO 1 001 06 06HY030HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-16 06A530-A2P04-08 22 WH LO 1 001 07 06HY030HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-18 06A530-A2P04-09 22 WH LO 1 001 08 06HY030HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-20 06A530-A2P04-10 22 WH LO 1 001 09 06HY030HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-22 06A530-A2P04-11 22 WH LO 1 001 10 06HY030HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-24 06A530-A2P04-12 22 WH LO 1 001 11 06HY030HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-26 06A530-A2P04-13 22 WH LO 1 001 12 06HY030HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-28 06A530-A2P04-14 22 WH LO 1 001 13 06HY030HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-30 06A530-A2P04-15 22 WH LO 1 001 14 06HY030HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 06A801-TB SIGNAL-32 06A530-A2P04-16 22 WH LO 1 001 15 06HY030HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-02 06A530-A2P05-01 22 WH LO 1 002 00 06HY030HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-04 06A530-A2P05-02 22 WH LO 1 002 01 06HY030HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-06 06A530-A2P05-03 22 WH LO 1 002 02 06HY030HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-08 06A530-A2P05-04 22 WH LO 1 002 03 06HY030HLA018 TSB 15.3.2004

NULL 06HY031HLA001-01 06HY031HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA001-03 06HY031HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA001-04 06A802-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA001-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA002-01 06HY031HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA002-03 06HY031HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA002-04 06A802-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA002-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA003-01 06HY031HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA003-03 06HY031HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA003-04 06A802-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA003-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA004-01 06HY031HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA004-03 06HY031HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA004-04 06A802-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA004-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA005-01 06HY031HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA005-03 06HY031HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA005-04 06A802-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA005-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA006-01 06HY031HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA006-03 06HY031HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA006-04 06A802-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA006-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA007-01 06HY031HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA007-03 06HY031HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA007-04 06A802-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA007-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA008-01 06HY031HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004

HY31
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NULL 06HY031HLA008-03 06HY031HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA008-04 06A802-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA008-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA009-01 06HY031HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA009-03 06HY031HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA009-04 06A802-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA009-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA010-01 06HY031HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA010-03 06HY031HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA010-04 06A802-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA010-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA011-01 06HY031HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA011-03 06HY031HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA011-04 06A802-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA011-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA012-01 06HY031HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA012-03 06HY031HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA012-04 06A802-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA012-CHASSIS 06W1C 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA013-01 06HY031HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA013-03 06HY031HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA013-04 06A803-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA013-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA014-01 06HY031HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA014-03 06HY031HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA014-04 06A803-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA014-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA015-01 06HY031HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA015-03 06HY031HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA015-04 06A803-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA015-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA016-01 06HY031HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA016-03 06HY031HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA016-04 06A803-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA016-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA017-01 06HY031HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA017-03 06HY031HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA017-04 06A803-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA017-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA018-01 06A680-K14-NC 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 06HY031HLA018-03 06A680-K09-NC 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB A 15.3.2004
NULL 06HY031HLA018-04 06A803-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA018-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

6 NULL 06HY031HLA019-01 06HY031HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
6 NULL 06HY031HLA019-03 06HY031HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
6 NULL 06HY031HLA019-04 06A810-TB POWER-02 16 BK 1N 220VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
6 NULL 06HY031HLA019-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

NULL 06HY031HLA020-01 06HY031HLA021-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA020-03 06HY031HLA021-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA020-04 06A810-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA020-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA021-01 06HY031HLA022-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA021-03 06HY031HLA022-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA021-04 06A810-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
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NULL 06HY031HLA021-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA022-01 06HY031HLA023-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA022-03 06HY031HLA023-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA022-04 06A810-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA022-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA023-01 06HY031HLA024-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA023-03 06HY031HLA024-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA023-04 06A810-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA023-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA024-01 06HY031HLA025-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA024-03 06HY031HLA025-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA024-04 06A810-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA024-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA025-01 06HY031HLA026-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA025-03 06HY031HLA026-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA025-04 06A810-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA025-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA026-01 06HY031HLA027-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA026-03 06HY031HLA027-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA026-04 06A810-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA026-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA027-01 06HY031HLA036-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA027-03 06HY031HLA036-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA027-04 06A810-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA027-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA028-01 06HY031HLA037-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA028-03 06HY031HLA037-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA028-04 06A810-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA028-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA029-01 06HY031HLA028-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA029-03 06HY031HLA028-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA029-04 06A810-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA029-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA030-01 06HY031HLA029-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA030-03 06HY031HLA029-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA030-04 06A810-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA030-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA031-01 06HY031HLA030-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA031-03 06HY031HLA030-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA031-04 06A810-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA031-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA032-01 06HY031HLA031-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA032-03 06HY031HLA031-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA032-04 06A810-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA032-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA033-01 06HY031HLA032-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA033-03 06HY031HLA032-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA033-04 06A810-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA033-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA034-01 06HY031HLA033-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA034-03 06HY031HLA033-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA034-04 06A810-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA034-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA035-01 06HY031HLA034-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
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NULL 06HY031HLA035-03 06HY031HLA034-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA035-04 06A811-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA035-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA036-01 06HY031HLA035-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA036-03 06HY031HLA035-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA036-04 06A811-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA036-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA037-01 06HY031HLA038-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA037-03 06HY031HLA038-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA037-04 06A811-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA037-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA038-01 06HY031HLA039-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA038-03 06HY031HLA039-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA038-04 06A811-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA038-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA039-01 06HY031HLA040-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA039-03 06HY031HLA040-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA039-04 06A811-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA039-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA040-01 06HY031HLA041-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA040-03 06HY031HLA041-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA040-04 06A811-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA040-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA041-01 06HY031HLA042-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA041-03 06HY031HLA042-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA041-04 06A811-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA041-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA042-01 06HY031HLA043-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA042-03 06HY031HLA043-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA042-04 06A811-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA042-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA043-01 06HY031HLA044-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA043-03 06HY031HLA044-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA043-04 06A811-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA043-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA044-01 06HY031HLA045-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA044-03 06HY031HLA045-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA044-04 06A811-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA044-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA045-01 06HY031HLA054-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA045-03 06HY031HLA054-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA045-04 06A811-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA045-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA046-01 06A681-K06-05 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA046-03 06A681-K05-05 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA046-04 06A811-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA046-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA047-01 06HY031HLA046-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA047-03 06HY031HLA046-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA047-04 06A811-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA047-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA048-01 06HY031HLA047-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA048-03 06HY031HLA047-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA048-04 06A811-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

NULL 06HY031HLA048-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA049-03 06HY031HLA048-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA049-04 06A811-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA049-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA050-01 06HY031HLA049-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA050-03 06HY031HLA049-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA050-04 06A811-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA050-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA051-01 06HY031HLA050-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA051-04 06A809-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA051-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA052-01 06HY031HLA051-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA052-03 06HY031HLA051-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA052-04 06A809-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA052-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA053-01 06HY031HLA052-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA053-03 06HY031HLA052-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA053-04 06A809-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA053-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA054-01 06HY031HLA053-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA054-03 06HY031HLA053-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA054-04 06A809-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB 15.3.2004
NULL 06HY031HLA054-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB 15.3.2004

6 NULL 06A810-TB SIGNAL-02 06P02-01 22 WH LO 0 038 00 06HY31PHLA001 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-04 06P02-02 22 WH LO 0 038 01 06HY31PHLA002 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-06 06P02-03 22 WH LO 0 038 02 06HY31PHLA003 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-08 06P02-04 22 WH LO 0 038 03 06HY31PHLA004 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-10 06P02-05 22 WH LO 0 038 04 06HY31PHLA005 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-12 06P02-06 22 WH LO 0 038 05 06HY31PHLA006 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-14 06P02-07 22 WH LO 0 038 06 06HY31PHLA007 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-16 06P02-08 22 WH LO 0 038 07 06HY31PHLA008 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-18 06P02-09 22 WH LO 0 038 08 06HY31PHLA009 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-20 06P02-10 22 WH LO 0 038 09 06HY31PHLA010 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-22 06P02-11 22 WH LO 0 038 10 06HY31PHLA011 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-24 06P02-12 22 WH LO 0 038 11 06HY31PHLA012 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-26 06P02-14 22 WH LO 0 038 12 06HY31PHLA013 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-28 06P02-14 22 WH LO 0 038 13 06HY31PHLA014 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-30 06P02-15 22 WH LO 0 038 14 06HY31PHLA015 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB SIGNAL-32 06P02-16 22 WH LO 0 038 15 06HY31PHLA016 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-02 06P03-01 22 WH LO 0 039 00 06HY31PHLA017 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-04 06P03-02 22 WH LO 0 039 01 06HY31PHLA018 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-06 06P03-03 22 WH LO 0 039 02 06HY31PHLA019 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-08 06P03-04 22 WH LO 0 039 03 06HY31PHLA020 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-10 06P03-05 22 WH LO 0 039 04 06HY31PHLA021 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-12 06P03-06 22 WH LO 0 039 05 06HY31PHLA022 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-14 06P03-07 22 WH LO 0 039 06 06HY31PHLA023 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-16 06P03-08 22 WH LO 0 039 07 06HY31PHLA024 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-18 06P03-09 22 WH LO 0 039 08 06HY31PHLA025 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-20 06P03-10 22 WH LO 0 039 09 06HY31PHLA026 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-22 06P03-11 22 WH LO 0 039 10 06HY31PHLA027 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-24 06P03-12 22 WH LO 0 039 11 06HY31PHLA028 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-26 06P03-13 22 WH LO 0 039 12 06HY31PHLA029 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-28 06P03-14 22 WH LO 0 039 13 06HY31PHLA030 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB SIGNAL-30 06P03-15 22 WH LO 0 039 14 06HY31PHLA031 TSB 15.3.2004
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6 NULL 06A811-TB SIGNAL-32 06P03-16 22 WH LO 0 039 15 06HY31PHLA032 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-04 06A530-A2P12-02 22 WH LO 1 009 01 06HY31PHLA033 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-06 06A530-A2P12-03 22 WH LO 1 009 02 06HY31PHLA034 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-08 06A530-A2P12-04 22 WH LO 1 009 03 06HY31PHLA035 TSB 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-10 06A530-A2P12-05 22 WH LO 1 009 04 06HY31PHLA036 TSB 15.3.2004

NULL 06A802-TB SIGNAL-10 06A530-A2P05-05 22 WH LO 1 002 04 06HY031HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-12 06A530-A2P05-06 22 WH LO 1 002 05 06HY031HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-14 06A530-A2P05-07 22 WH LO 1 002 06 06HY031HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-16 06A530-A2P05-08 22 WH LO 1 002 07 06HY031HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-18 06A530-A2P05-09 22 WH LO 1 002 08 06HY031HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-20 06A530-A2P05-10 22 WH LO 1 002 09 06HY031HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-22 06A530-A2P05-11 22 WH LO 1 002 10 06HY031HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-24 06A530-A2P05-12 22 WH LO 1 002 11 06HY031HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-26 06A530-A2P05-13 22 WH LO 1 002 12 06HY031HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-28 06A530-A2P05-14 22 WH LO 1 002 13 06HY031HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-30 06A530-A2P05-15 22 WH LO 1 002 14 06HY031HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 06A802-TB SIGNAL-32 06A530-A2P05-16 22 WH LO 1 002 15 06HY031HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-02 06A530-A2P06-01 22 WH LO 1 003 00 06HY031HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-04 06A530-A2P06-02 22 WH LO 1 003 01 06HY031HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-06 06A530-A2P06-03 22 WH LO 1 003 02 06HY031HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-08 06A530-A2P06-04 22 WH LO 1 003 03 06HY031HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-10 06A530-A2P06-05 22 WH LO 1 003 04 06HY031HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-12 06A530-A2P06-06 22 WH LO 1 003 05 06HY031HLA018 TSB 15.3.2004

NULL 06HY032HLA001-01 06A681-K02-05 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA001-01 06HY032HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA001-03 06A681-K01-05 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA001-03 06HY032HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA001-04 06A803-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA001-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA002-01 06HY032HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA002-03 06HY032HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA002-04 06A803-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA002-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA003-01 06HY032HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA003-03 06HY032HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA003-04 06A803-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA003-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA004-01 06HY032HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA004-03 06HY032HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA004-04 06A803-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA004-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA005-01 06HY032HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA005-03 06HY032HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA005-04 06A803-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA005-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA006-01 06HY032HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA006-01 06HY032HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA006-03 06HY032HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA006-03 06HY032HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA006-04 06A803-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA006-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA007-01 06HY032HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA007-03 06HY032HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004

HY32
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NULL 06HY032HLA007-04 06A803-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA007-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA008-01 06HY032HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA008-03 06HY032HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA008-04 06A803-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA008-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA009-01 06HY032HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA009-03 06HY032HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA009-04 06A803-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA009-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA010-04 06A803-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA010-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA011-01 06HY032HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA011-03 06HY032HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA011-04 06A804-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA011-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA012-01 06HY032HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA012-03 06HY032HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA012-04 06A804-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA012-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA013-01 06HY032HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA013-03 06HY032HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA013-04 06A804-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA013-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA014-01 06HY032HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA014-03 06HY032HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA014-04 06A804-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA014-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA015-01 06HY032HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA015-03 06HY032HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA015-04 06A804-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA015-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA016-01 06HY032HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA016-01 06HY032HLA021-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA016-03 06HY032HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA016-03 06HY032HLA021-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA016-04 06A804-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA016-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA017-01 06HY032HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA017-03 06HY032HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA017-04 06A804-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA017-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA018-01 06HY032HLA019-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA018-03 06HY032HLA019-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA018-04 06A804-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA018-CHASSIS 06W1F 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA019-01 06HY032HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA019-03 06HY032HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA019-04 06A804-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA019-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA020-04 06A804-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA020-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA021-01 06HY032HLA022-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA021-03 06HY032HLA022-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
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NULL 06HY032HLA021-04 06A804-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA021-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA022-01 06HY032HLA023-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA022-03 06HY032HLA023-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA022-04 06A804-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA022-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA023-01 06HY032HLA024-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA023-03 06HY032HLA024-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA023-04 06A804-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA023-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA024-01 06HY032HLA025-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA024-03 06HY032HLA025-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA024-04 06A804-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA024-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA025-01 06HY032HLA026-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA025-03 06HY032HLA026-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA025-04 06A804-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA025-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA026-04 06A804-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA026-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA027-01 06HY032HLA028-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA027-03 06HY032HLA028-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA027-04 06A805-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA027-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA028-01 06HY032HLA029-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA028-03 06HY032HLA029-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA028-04 06A805-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA028-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA029-01 06HY032HLA030-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA029-03 06HY032HLA030-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA029-04 06A805-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA029-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA030-01 06HY032HLA031-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA030-03 06HY032HLA031-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA030-04 06A805-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA030-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA031-01 06HY032HLA032-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA031-03 06HY032HLA032-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA031-04 06A805-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA031-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA032-01 06HY032HLA033-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA032-03 06HY032HLA033-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA032-04 06A805-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA032-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA033-01 06HY032HLA034-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA033-03 06HY032HLA034-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA033-04 06A805-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA033-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA034-01 06HY032HLA035-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA034-03 06HY032HLA035-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA034-04 06A805-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA034-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA035-01 06HY032HLA040-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA035-03 06HY032HLA036-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
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NULL 06HY032HLA035-04 06A805-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA035-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA036-01 06HY032HLA037-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA036-01 06HY032HLA041-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA036-03 06HY032HLA037-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA036-04 06A805-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA036-CHASSIS 06W1G 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA037-01 06HY032HLA038-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA037-03 06HY032HLA038-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA037-04 06A805-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA037-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA038-01 06HY032HLA039-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA038-03 06HY032HLA039-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA038-04 06A805-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA038-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA039-01 06HY032HLA040-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA039-03 06HY032HLA040-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA039-04 06A805-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA039-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA040-03 06HY032HLA041-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA040-04 06A805-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA040-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA041-01 06HY032HLA042-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA041-03 06HY032HLA042-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA041-04 06A805-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA041-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA042-01 06HY032HLA043-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA042-03 06HY032HLA043-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA042-04 06A805-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA042-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA043-01 06HY032HLA044-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA043-03 06HY032HLA044-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA043-04 06A806-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA043-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA044-01 06HY032HLA045-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA044-03 06HY032HLA045-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA044-04 06A806-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA044-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA045-01 06HY032HLA050-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA045-03 06HY032HLA046-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA045-04 06A806-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA045-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA046-01 06HY032HLA047-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA046-03 06HY032HLA047-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA046-04 06A806-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA046-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA047-01 06HY032HLA048-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA047-03 06HY032HLA048-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA047-04 06A806-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA047-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA048-01 06HY032HLA049-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA048-03 06HY032HLA049-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA048-04 06A806-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA048-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

NULL 06HY032HLA049-01 06HY032HLA050-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA049-03 06HY032HLA050-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA049-04 06A806-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA049-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA050-04 06A806-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY032HLA050-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-14 06A530-A2P06-07 22 WH LO 1 003 06 06HY032HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-16 06A530-A2P06-08 22 WH LO 1 003 07 06HY032HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-18 06A530-A2P06-09 22 WH LO 1 003 08 06HY032HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-20 06A530-A2P06-10 22 WH LO 1 003 09 06HY032HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-22 06A530-A2P06-11 22 WH LO 1 003 10 06HY032HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-24 06A530-A2P06-12 22 WH LO 1 003 11 06HY032HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-26 06A530-A2P06-13 22 WH LO 1 003 12 06HY032HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-28 06A530-A2P06-14 22 WH LO 1 003 13 06HY032HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-30 06A530-A2P06-15 22 WH LO 1 003 14 06HY032HLA009 TSB 15.3.2004
NULL 06A803-TB SIGNAL-32 06A530-A2P06-16 22 WH LO 1 003 15 06HY032HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-02 06A530-A2P07-01 22 WH LO 1 004 00 06HY032HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-04 06A530-A2P07-02 22 WH LO 1 004 01 06HY032HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-06 06A530-A2P07-03 22 WH LO 1 004 02 06HY032HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-08 06A530-A2P07-04 22 WH LO 1 004 03 06HY032HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-10 06A530-A2P07-05 22 WH LO 1 004 04 06HY032HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-12 06A530-A2P07-06 22 WH LO 1 004 05 06HY032HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-14 06A530-A2P07-07 22 WH LO 1 004 06 06HY032HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-16 06A530-A2P07-08 22 WH LO 1 004 07 06HY032HLA018 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-18 06A530-A2P07-09 22 WH LO 1 004 08 06HY032HLA019 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-20 06A530-A2P07-10 22 WH LO 1 004 09 06HY032HLA020 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-22 06A530-A2P07-11 22 WH LO 1 004 10 06HY032HLA021 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-24 06A530-A2P07-12 22 WH LO 1 004 11 06HY032HLA022 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-26 06A530-A2P07-13 22 WH LO 1 004 12 06HY032HLA023 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-28 06A530-A2P07-14 22 WH LO 1 004 13 06HY032HLA024 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-30 06A530-A2P07-15 22 WH LO 1 004 14 06HY032HLA025 TSB 15.3.2004
NULL 06A804-TB SIGNAL-32 06A530-A2P07-16 22 WH LO 1 004 15 06HY032HLA026 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-02 06A530-A2P08-01 22 WH LO 1 005 00 06HY032HLA027 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-04 06A530-A2P08-02 22 WH LO 1 005 01 06HY032HLA028 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-06 06A530-A2P08-03 22 WH LO 1 005 02 06HY032HLA029 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-08 06A530-A2P08-04 22 WH LO 1 005 03 06HY032HLA030 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-10 06A530-A2P08-05 22 WH LO 1 005 04 06HY032HLA031 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-12 06A530-A2P08-06 22 WH LO 1 005 05 06HY032HLA032 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-14 06A530-A2P08-07 22 WH LO 1 005 06 06HY032HLA033 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-16 06A530-A2P08-08 22 WH LO 1 005 07 06HY032HLA034 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-18 06A530-A2P08-09 22 WH LO 1 005 08 06HY032HLA035 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-20 06A530-A2P08-10 22 WH LO 1 005 09 06HY032HLA036 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-22 06A530-A2P08-11 22 WH LO 1 005 10 06HY032HLA037 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-24 06A530-A2P08-12 22 WH LO 1 005 11 06HY032HLA038 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-26 06A530-A2P08-13 22 WH LO 1 005 12 06HY032HLA039 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-28 06A530-A2P08-14 22 WH LO 1 005 13 06HY032HLA040 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-30 06A530-A2P08-15 22 WH LO 1 005 14 06HY032HLA041 TSB 15.3.2004
NULL 06A805-TB SIGNAL-32 06A530-A2P08-16 22 WH LO 1 005 15 06HY032HLA042 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-02 06A530-A2P09-01 22 WH LO 1 006 00 06HY032HLA043 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-04 06A530-A2P09-02 22 WH LO 1 006 01 06HY032HLA044 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-06 06A530-A2P09-03 22 WH LO 1 006 02 06HY032HLA045 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-08 06A530-A2P09-04 22 WH LO 1 006 03 06HY032HLA046 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-10 06A530-A2P09-05 22 WH LO 1 006 04 06HY032HLA047 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-12 06A530-A2P09-06 22 WH LO 1 006 05 06HY032HLA048 TSB 15.3.2004
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NULL 06A806-TB SIGNAL-14 06A530-A2P09-07 22 WH LO 1 006 06 06HY032HLA049 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-16 06A530-A2P09-08 22 WH LO 1 006 07 06HY032HLA050 TSB 15.3.2004

NULL 06HY033HLA001-01 06A681-K03-05 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA001-01 06HY033HLA002-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA001-03 06A680-K10-NC 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA001-03 06HY033HLA002-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA001-04 06A806-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA001-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA002-01 06HY033HLA003-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA002-03 06HY033HLA003-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA002-04 06A806-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA002-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA003-01 06HY033HLA004-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA003-03 06HY033HLA004-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA003-04 06A806-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA003-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA004-01 06HY033HLA005-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA004-03 06HY033HLA005-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA004-04 06A806-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA004-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA005-01 06HY033HLA006-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA005-03 06HY033HLA006-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA005-04 06A806-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA005-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA006-01 06HY033HLA007-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA006-03 06HY033HLA007-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA006-04 06A806-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA006-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA007-01 06HY033HLA008-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA007-03 06HY033HLA008-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA007-04 06A806-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA007-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA008-01 06HY033HLA009-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA008-03 06HY033HLA009-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA008-04 06A806-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA008-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA009-01 06HY033HLA010-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA009-03 06HY033HLA010-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA009-04 06A807-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA009-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA010-01 06HY033HLA011-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA010-03 06HY033HLA011-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA010-04 06A807-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA010-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA011-01 06HY033HLA012-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA011-03 06HY033HLA012-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA011-04 06A807-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA011-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA012-01 06HY033HLA013-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA012-03 06HY033HLA013-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA012-04 06A807-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA012-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA013-01 06HY033HLA014-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
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NULL 06HY033HLA013-03 06HY033HLA014-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA013-04 06A807-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA013-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA014-01 06HY033HLA015-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA014-03 06HY033HLA015-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA014-04 06A807-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA014-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA015-01 06HY033HLA016-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA015-03 06HY033HLA016-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA015-04 06A807-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA015-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA016-01 06HY033HLA017-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA016-03 06HY033HLA017-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA016-04 06A807-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA016-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA017-01 06HY033HLA018-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA017-03 06HY033HLA018-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA017-04 06A807-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA017-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA018-01 06HY033HLA019-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA018-03 06HY033HLA019-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA018-04 06A807-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA018-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA019-01 06HY033HLA020-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA019-03 06HY033HLA020-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA019-04 06A807-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA019-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA020-01 06HY033HLA021-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA020-03 06HY033HLA021-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA020-04 06A807-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA020-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA021-01 06HY033HLA022-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA021-03 06HY033HLA022-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA021-04 06A807-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA021-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA022-01 06HY033HLA023-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA022-03 06HY033HLA023-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA022-04 06A807-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA022-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA023-01 06HY033HLA024-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA023-03 06HY033HLA024-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA023-04 06A807-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA023-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA024-01 06HY033HLA025-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA024-03 06HY033HLA025-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA024-04 06A807-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA024-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA025-01 06HY033HLA026-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA025-03 06HY033HLA026-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA025-04 06A808-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA025-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA026-01 06HY033HLA027-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA026-03 06HY033HLA027-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA026-04 06A808-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
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NULL 06HY033HLA026-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA027-01 06HY033HLA028-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA027-03 06HY033HLA028-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA027-04 06A808-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA027-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA028-01 06HY033HLA029-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA028-03 06HY033HLA029-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA028-04 06A808-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA028-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA029-01 06HY033HLA030-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA029-03 06HY033HLA030-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA029-04 06A808-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA029-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA030-01 06HY033HLA031-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA030-03 06HY033HLA031-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA030-04 06A808-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA030-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA031-01 06HY033HLA032-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA031-03 06HY033HLA032-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA031-04 06A808-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA031-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA032-01 06HY033HLA033-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA032-03 06HY033HLA033-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA032-04 06A808-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA032-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA033-01 06HY033HLA034-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA033-03 06HY033HLA034-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA033-04 06A808-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA033-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA034-01 06HY033HLA035-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA034-03 06HY033HLA035-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA034-04 06A808-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA034-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA035-01 06HY033HLA036-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA035-03 06HY033HLA036-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA035-04 06A808-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA035-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA036-01 06HY033HLA037-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA036-03 06HY033HLA037-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA036-04 06A808-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA036-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA037-01 06HY033HLA038-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA037-03 06HY033HLA038-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA037-04 06A808-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA037-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA038-01 06HY033HLA039-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA038-03 06HY033HLA039-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA038-04 06A808-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA038-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA039-01 06HY033HLA040-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA039-03 06HY033HLA040-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA039-04 06A808-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA039-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA040-01 06HY033HLA041-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
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NULL 06HY033HLA040-03 06HY033HLA041-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA040-04 06A808-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA040-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA041-01 06HY033HLA042-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA041-03 06HY033HLA042-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA041-04 06A809-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA041-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA042-01 06HY033HLA043-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA042-03 06HY033HLA043-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA042-04 06A813-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA042-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA043-01 06HY033HLA044-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA043-03 06HY033HLA044-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA043-04 06A813-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA043-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA044-01 06HY033HLA045-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA044-03 06HY033HLA045-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA044-04 06A809-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA044-CHASSIS 06W1H 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA045-01 06HY033HLA046-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA045-03 06HY033HLA046-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA045-04 06A809-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA045-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA046-01 06HY033HLA047-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA046-03 06HY033HLA047-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA046-04 06A809-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA046-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA047-01 06HY033HLA048-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA047-03 06HY033HLA048-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA047-04 06A809-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA047-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA048-01 06HY033HLA049-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA048-03 06HY033HLA049-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA048-04 06A809-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA048-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA049-01 06HY033HLA050-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA049-03 06HY033HLA050-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA049-04 06A809-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA049-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA050-01 06HY033HLA051-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA050-03 06HY033HLA051-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA050-04 06A809-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA050-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA051-01 06HY033HLA052-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA051-03 06HY033HLA052-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA051-04 06A809-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA051-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA052-04 06A809-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA052-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA053-01 06A681-K04-05 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA053-01 06HY033HLA054-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA053-03 06A680-K11-NC 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA053-03 06HY033HLA054-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA053-04 06A812-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

NULL 06HY033HLA053-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA054-01 06HY033HLA055-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA054-03 06HY033HLA055-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA054-04 06A812-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA054-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA055-01 06HY033HLA056-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA055-03 06HY033HLA056-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA055-04 06A812-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA055-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA056-01 06HY033HLA057-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA056-03 06HY033HLA057-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA056-04 06A812-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA056-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA057-01 06HY033HLA058-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA057-03 06HY033HLA058-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA057-04 06A812-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA057-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA058-01 06HY033HLA059-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA058-03 06HY033HLA059-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA058-04 06A812-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA058-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA059-01 06HY033HLA060-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA059-03 06HY033HLA060-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA059-04 06A812-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA059-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA060-01 06HY033HLA061-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA060-03 06HY033HLA061-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA060-04 06A812-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA060-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA061-01 06HY033HLA062-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA061-03 06HY033HLA062-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA061-04 06A812-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA061-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA062-01 06HY033HLA063-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA062-03 06HY033HLA063-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA062-04 06A812-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA062-CHASSIS 06W1D 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA063-01 06HY033HLA064-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA063-03 06HY033HLA064-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA063-04 06A812-TB POWER-22 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA063-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA064-01 06HY033HLA065-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA064-03 06HY033HLA065-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA064-04 06A812-TB POWER-24 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA064-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA065-01 06HY033HLA066-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA065-03 06HY033HLA066-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA065-04 06A812-TB POWER-26 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA065-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA066-01 06HY033HLA067-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA066-03 06HY033HLA067-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA066-04 06A812-TB POWER-28 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA066-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA067-01 06HY033HLA068-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

NULL 06HY033HLA067-03 06HY033HLA068-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA067-04 06A812-TB POWER-30 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA067-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA068-01 06HY033HLA069-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA068-03 06HY033HLA069-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA068-04 06A812-TB POWER-32 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA068-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA069-01 06HY033HLA070-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA069-03 06HY033HLA070-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA069-04 06A813-TB POWER-02 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA069-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA070-01 06HY033HLA071-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA070-03 06HY033HLA071-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA070-04 06A813-TB POWER-04 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA070-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA071-01 06HY033HLA072-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA071-03 06HY033HLA072-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA071-04 06A813-TB POWER-06 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA071-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA072-01 06HY033HLA073-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA072-03 06HY033HLA073-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA072-04 06A813-TB POWER-08 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA072-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA073-01 06HY033HLA074-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA073-03 06HY033HLA074-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA073-04 06A813-TB POWER-10 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA073-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA074-01 06HY033HLA075-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA074-03 06HY033HLA075-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA074-04 06A813-TB POWER-12 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA074-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA075-01 06HY033HLA076-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA075-03 06HY033HLA076-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA075-04 06A813-TB POWER-14 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA075-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA076-01 06HY033HLA077-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA076-03 06HY033HLA077-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA076-04 06A813-TB POWER-16 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA076-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA077-01 06HY033HLA078-01 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA077-03 06HY033HLA078-03 16 WH 1N 220VACN 06A550CB04 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA077-04 06A813-TB POWER-18 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA077-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA078-04 06A813-TB POWER-20 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 TSB D 15.3.2004
NULL 06HY033HLA078-CHASSIS 06W1E 16 WH FRM GND TSB D 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-18 06A530-A2P09-09 22 WH LO 1 006 08 06HY033HLA001 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-20 06A530-A2P09-10 22 WH LO 1 006 09 06HY033HLA002 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-22 06A530-A2P09-11 22 WH LO 1 006 10 06HY033HLA003 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-24 06A530-A2P09-12 22 WH LO 1 006 11 06HY033HLA004 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-26 06A530-A2P09-13 22 WH LO 1 006 12 06HY033HLA005 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-28 06A530-A2P09-14 22 WH LO 1 006 13 06HY033HLA006 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-30 06A530-A2P09-15 22 WH LO 1 006 14 06HY033HLA007 TSB 15.3.2004
NULL 06A806-TB SIGNAL-32 06A530-A2P09-16 22 WH LO 1 006 15 06HY033HLA008 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-02 06A530-A2P10-01 22 WH LO 1 007 00 06HY033HLA009 TSB 15.3.2004
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NULL 06A807-TB SIGNAL-04 06A530-A2P10-02 22 WH LO 1 007 01 06HY033HLA010 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-06 06A530-A2P10-03 22 WH LO 1 007 02 06HY033HLA011 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-08 06A530-A2P10-04 22 WH LO 1 007 03 06HY033HLA012 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-10 06A530-A2P10-05 22 WH LO 1 007 04 06HY033HLA013 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-12 06A530-A2P10-06 22 WH LO 1 007 05 06HY033HLA014 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-14 06A530-A2P10-07 22 WH LO 1 007 06 06HY033HLA015 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-16 06A530-A2P10-08 22 WH LO 1 007 07 06HY033HLA016 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-18 06A530-A2P10-09 22 WH LO 1 007 08 06HY033HLA017 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-20 06A530-A2P10-10 22 WH LO 1 007 09 06HY033HLA018 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-22 06A530-A2P10-11 22 WH LO 1 007 10 06HY033HLA019 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-24 06A530-A2P10-12 22 WH LO 1 007 11 06HY033HLA020 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-26 06A530-A2P10-13 22 WH LO 1 007 12 06HY033HLA021 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-28 06A530-A2P10-14 22 WH LO 1 007 13 06HY033HLA022 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-30 06A530-A2P10-15 22 WH LO 1 007 14 06HY033HLA023 TSB 15.3.2004
NULL 06A807-TB SIGNAL-32 06A530-A2P10-16 22 WH LO 1 007 15 06HY033HLA024 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-02 06A530-A2P11-01 22 WH LO 1 008 00 06HY033HLA025 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-04 06A530-A2P11-02 22 WH LO 1 008 01 06HY033HLA026 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-06 06A530-A2P11-03 22 WH LO 1 008 02 06HY033HLA027 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-08 06A530-A2P11-04 22 WH LO 1 008 03 06HY033HLA028 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-10 06A530-A2P11-05 22 WH LO 1 008 04 06HY033HLA029 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-12 06A530-A2P11-06 22 WH LO 1 008 05 06HY033HLA030 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-14 06A530-A2P11-07 22 WH LO 1 008 06 06HY033HLA031 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-16 06A530-A2P11-08 22 WH LO 1 008 07 06HY033HLA032 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-18 06A530-A2P11-09 22 WH LO 1 008 08 06HY033HLA033 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-20 06A530-A2P11-10 22 WH LO 1 008 09 06HY033HLA034 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-22 06A530-A2P11-11 22 WH LO 1 008 10 06HY033HLA035 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-24 06A530-A2P11-12 22 WH LO 1 008 11 06HY033HLA036 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-26 06A530-A2P11-13 22 WH LO 1 008 12 06HY033HLA037 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-28 06A530-A2P11-14 22 WH LO 1 008 13 06HY033HLA038 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-30 06A530-A2P11-15 22 WH LO 1 008 14 06HY033HLA039 TSB 15.3.2004
NULL 06A808-TB SIGNAL-32 06A530-A2P11-16 22 WH LO 1 008 15 06HY033HLA040 TSB 15.3.2004
NULL 06A809-TB SIGNAL-02 06A530-A2P12-01 22 WH LO 1 009 00 06HY033HLA041 TSB 15.3.2004

6 NULL 06A813-TB SIGNAL-22 06P05-11 22 WH 1A LO 1 116 10 06HY033HLA042 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-24 06P05-12 22 WH 1A LO 1 116 11 06HY033HLA043 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-16 06A530-A2P12-08 22 WH LO 1 009 07 06HY033HLA044 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-18 06A530-A2P12-09 22 WH LO 1 009 08 06HY033HLA045 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-20 06A530-A2P12-10 22 WH LO 1 009 09 06HY033HLA046 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-22 06A530-A2P12-11 22 WH LO 1 009 10 06HY033HLA047 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-24 06A530-A2P12-12 22 WH LO 1 009 11 06HY033HLA048 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-26 06A530-A2P12-13 22 WH LO 1 009 12 06HY033HLA049 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-28 06A530-A2P12-14 22 WH LO 1 009 13 06HY033HLA050 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-30 06A530-A2P12-15 22 WH LO 1 009 14 06HY033HLA051 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB SIGNAL-32 06A530-A2P12-16 22 WH LO 1 009 15 06HY033HLA052 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-2 06P04-01 22 WH 1A LO 1 115 00 06HY033HLA053 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-4 06P04-02 22 WH 1A LO 1 115 01 06HY033HLA054 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-6 06P04-03 22 WH 1A LO 1 115 02 06HY033HLA055 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-8 06P04-04 22 WH 1A LO 1 115 03 06HY033HLA056 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-10 06P04-05 22 WH 1A LO 1 115 04 06HY033HLA057 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-12 06P04-06 22 WH 1A LO 1 115 05 06HY033HLA058 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-14 06P04-07 22 WH 1A LO 1 115 06 06HY033HLA059 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-16 06P04-08 22 WH 1A LO 1 115 07 06HY033HLA060 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-18 06P04-09 22 WH 1A LO 1 115 08 06HY033HLA061 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-20 06P04-10 22 WH 1A LO 1 115 09 06HY033HLA062 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-22 06P04-11 22 WH 1A LO 1 115 10 06HY033HLA063 TSB D 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

6 NULL 06A812-TB SIGNAL-24 06P04-12 22 WH 1A LO 1 115 11 06HY033HLA064 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-26 06P04-13 22 WH 1A LO 1 115 12 06HY033HLA065 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-28 06P04-14 22 WH 1A LO 1 115 13 06HY033HLA066 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-30 06P04-15 22 WH 1A LO 1 115 14 06HY033HLA067 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB SIGNAL-32 06P04-16 22 WH 1A LO 1 115 15 06HY033HLA068 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-2 06P05-01 22 WH 1A LO 1 116 00 06HY033HLA069 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-4 06P05-02 22 WH 1A LO 1 116 01 06HY033HLA070 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-6 06P05-03 22 WH 1A LO 1 116 02 06HY033HLA071 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-8 06P05-04 22 WH 1A LO 1 116 03 06HY033HLA072 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-10 06P05-05 22 WH 1A LO 1 116 04 06HY033HLA073 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-12 06P05-06 22 WH 1A LO 1 116 05 06HY033HLA074 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-14 06P05-07 22 WH 1A LO 1 116 06 06HY033HLA075 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-16 06P05-08 22 WH 1A LO 1 116 07 06HY033HLA076 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-18 06P05-09 22 WH 1A LO 1 116 08 06HY033HLA077 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB SIGNAL-20 06P05-10 22 WH 1A LO 1 116 09 06HY033HLA078 TSB D 15.3.2004
6 NULL 06P04 05A533-A2J12 1J CONN 102387-7 D 15.3.2004
6 NULL 06P05 05A533-A2J13 1J CONN 102387-7 D 15.3.2004

4 NULL 04A800-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-01 04A800-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-03 04A800-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-05 04A800-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-07 04A800-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-09 04A800-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-11 04A800-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-13 04A800-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-15 04A800-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-17 04A800-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-19 04A800-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-21 04A800-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-23 04A800-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-25 04A800-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-27 04A800-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-29 04A800-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB POWER-31 04A801-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB-(+) 04A801-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004
4 NULL 04A800-TB-(+) 04TB201-11 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004
4 NULL 04A801-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-01 04A801-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-03 04A801-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-05 04A801-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-07 04A801-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-09 04A801-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-11 04A801-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-13 04A801-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-15 04A801-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-17 04A801-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-19 04A801-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-21 04A801-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-23 04A801-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-25 04A801-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-27 04A801-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-29 04A801-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A801-TB POWER-31 04A802-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004

UNIT 4
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4 NULL 04A801-TB-(+) 04A802-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004
4 NULL 04A802-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-01 04A802-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-03 04A802-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-05 04A802-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-07 04A802-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-09 04A802-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-11 04A802-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-13 04A802-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-15 04A802-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-17 04A802-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-19 04A802-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-21 04A802-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-23 04A802-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-25 04A802-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-27 04A802-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-29 04A802-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB POWER-31 04A803-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A802-TB-(+) 04A803-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004
4 NULL 04A803-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-01 04A803-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-03 04A803-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-05 04A803-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-07 04A803-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-09 04A803-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-11 04A803-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-13 04A803-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-15 04A803-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-17 04A803-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-19 04A803-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-21 04A803-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-23 04A803-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-25 04A803-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-27 04A803-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-29 04A803-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB POWER-31 04A804-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A803-TB-(+) 04A804-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004
4 NULL 04A804-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-01 04A804-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-03 04A804-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-05 04A804-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-07 04A804-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-09 04A804-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-11 04A804-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-13 04A804-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-15 04A804-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-17 04A804-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-19 04A804-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-21 04A804-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-23 04A804-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-25 04A804-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-27 04A804-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB POWER-29 04A804-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB03 15.3.2004
4 NULL 04A804-TB-(+) 04A805-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

4 NULL 04A805-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-01 04A805-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-03 04A805-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-05 04A805-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-07 04A805-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-09 04A805-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-11 04A805-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-13 04A805-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-15 04A805-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-17 04A805-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-19 04A805-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-21 04A805-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-23 04A805-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-25 04A805-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-27 04A805-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-29 04A805-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB POWER-31 04A806-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A805-TB-(+) 04A806-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004
4 NULL 04A806-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-01 04A806-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-03 04A806-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-05 04A806-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-07 04A806-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-09 04A806-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-11 04A806-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-13 04A806-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-15 04A806-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-17 04A806-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-19 04A806-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-21 04A806-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-23 04A806-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-25 04A806-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-27 04A806-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-29 04A806-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB POWER-31 04A807-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A806-TB-(+) 04A807-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004
4 NULL 04A807-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-01 04A807-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-03 04A807-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-05 04A807-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-07 04A807-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-09 04A807-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-11 04A807-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-13 04A807-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-15 04A807-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-17 04A807-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-19 04A807-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-21 04A807-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-23 04A807-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-25 04A807-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-27 04A807-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-29 04A807-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB POWER-31 04A808-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A807-TB-(+) 04A808-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

4 NULL 04A808-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-01 04A808-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-03 04A808-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-05 04A808-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-07 04A808-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-09 04A808-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-11 04A808-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-13 04A808-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-15 04A808-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-17 04A808-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-19 04A808-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-21 04A808-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-23 04A808-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-25 04A808-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-27 04A808-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-29 04A808-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB POWER-31 04A809-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A808-TB-(+) 04A809-TB-(+) 16 WH SOURCE 04PS01 +24 VDC 04A565CB01 15.3.2004
4 NULL 04A809-E1 04W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-01 04A809-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-03 04A809-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-05 04A809-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-07 04A809-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-09 04A809-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-11 04A809-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-13 04A809-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-15 04A809-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-17 04A809-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-19 04A809-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-21 04A809-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-23 04A809-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-25 04A809-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-27 04A809-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004
4 NULL 04A809-TB POWER-29 04A809-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 04A550CB04 15.3.2004

5 NULL 05A800-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-01 05A800-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-03 05A800-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-05 05A800-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-07 05A800-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-09 05A800-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-11 05A800-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-13 05A800-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-15 05A800-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-17 05A800-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-19 05A800-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-21 05A800-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-23 05A800-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-25 05A800-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-27 05A800-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-29 05A800-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB POWER-31 05A801-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB-(+) 05A801-TB-(+) 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004
5 NULL 05A800-TB-(+) 05TB201-12 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004

UNIT 5



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

5 NULL 05A801-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-01 05A801-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-03 05A801-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-05 05A801-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-07 05A801-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-09 05A801-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-11 05A801-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-13 05A801-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-15 05A801-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-17 05A801-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-19 05A801-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-21 05A801-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-23 05A801-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-25 05A801-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-27 05A801-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-29 05A801-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB POWER-31 05A802-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A801-TB-(+) 05A802-TB-(+) 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004
5 NULL 05A802-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-01 05A802-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-03 05A802-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-05 05A802-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-07 05A802-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-09 05A802-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-11 05A802-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-13 05A802-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-15 05A802-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-17 05A802-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-19 05A802-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-21 05A802-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-23 05A802-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-25 05A802-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-27 05A802-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-29 05A802-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB POWER-31 05A803-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A802-TB-(+) 05A803-TB-(+) 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004
5 NULL 05A803-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-01 05A803-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-03 05A803-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-05 05A803-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-07 05A803-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-09 05A803-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-11 05A803-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-13 05A803-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-15 05A803-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-17 05A803-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-19 05A803-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-21 05A803-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-23 05A803-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-25 05A803-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-27 05A803-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB POWER-29 05A803-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB03 15.3.2004
5 NULL 05A803-TB-(+) 05A804-TB-(+) 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004
5 NULL 05A804-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

5 NULL 05A804-TB POWER-01 05A804-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-03 05A804-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-05 05A804-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-07 05A804-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-09 05A804-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-11 05A804-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-13 05A804-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-15 05A804-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-17 05A804-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-19 05A804-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-21 05A804-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-23 05A804-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-25 05A804-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-27 05A804-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-29 05A804-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB POWER-31 05A805-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A804-TB-(+) 05A805-TB-(+) 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004
5 NULL 05A805-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-01 05A805-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-03 05A805-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-05 05A805-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-07 05A805-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-09 05A805-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-11 05A805-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-13 05A805-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-15 05A805-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-17 05A805-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-19 05A805-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-21 05A805-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-23 05A805-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-25 05A805-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-27 05A805-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-29 05A805-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB POWER-31 05A806-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A805-TB-(+) 05A806-TB-(+) 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004
5 NULL 05A806-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-01 05A806-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-03 05A806-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-05 05A806-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-07 05A806-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-09 05A806-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-11 05A806-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-13 05A806-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-15 05A806-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-17 05A806-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-19 05A806-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-21 05A806-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-23 05A806-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-25 05A806-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-27 05A806-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-29 05A806-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB POWER-31 05A807-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A806-TB-(+) 05A807-TB-(+) 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004
5 NULL 05A807-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

5 NULL 05A807-TB POWER-01 05A807-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-03 05A807-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-05 05A807-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-07 05A807-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-09 05A807-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-11 05A807-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-13 05A807-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-15 05A807-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-17 05A807-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-19 05A807-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-21 05A807-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-23 05A807-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-25 05A807-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-27 05A807-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-29 05A807-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB POWER-31 05A808-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A807-TB-(+) 05A808-TB-(+) 16 WH SOURCE 05PS01 +24 VDC 05A565CB01 15.3.2004
5 NULL 05A808-E1 05W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-01 05A808-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-03 05A808-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-05 05A808-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-07 05A808-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-09 05A808-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-11 05A808-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-13 05A808-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-15 05A808-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-17 05A808-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-19 05A808-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-21 05A808-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-23 05A808-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-25 05A808-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-27 05A808-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004
5 NULL 05A808-TB POWER-29 05A808-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 05A550CB04 15.3.2004

6 NULL 06A800-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-01 06A800-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-03 06A800-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-05 06A800-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-07 06A800-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-09 06A800-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-11 06A800-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-13 06A800-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-15 06A800-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-17 06A800-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-19 06A800-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-21 06A800-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-23 06A800-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-25 06A800-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-27 06A800-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-29 06A800-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB POWER-31 06A801-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB-(+) 06A801-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A800-TB-(+) 06TB201-11 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A801-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004

UNIT 6



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

6 NULL 06A801-TB POWER-01 06A801-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-03 06A801-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-05 06A801-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-07 06A801-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-09 06A801-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-11 06A801-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-13 06A801-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-15 06A801-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-17 06A801-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-19 06A801-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-21 06A801-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-23 06A801-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-25 06A801-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-27 06A801-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-29 06A801-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB POWER-31 06A802-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A801-TB-(+) 06A802-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A802-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-01 06A802-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-03 06A802-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-05 06A802-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-07 06A802-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-09 06A802-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-11 06A802-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-13 06A802-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-15 06A802-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-17 06A802-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-19 06A802-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-21 06A802-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-23 06A802-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-25 06A802-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-27 06A802-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-29 06A802-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB POWER-31 06A803-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A802-TB-(+) 06A803-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A803-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-01 06A803-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-03 06A803-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-05 06A803-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-07 06A803-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-09 06A803-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-11 06A803-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-13 06A803-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-15 06A803-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-17 06A803-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-19 06A803-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-21 06A803-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-23 06A803-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-25 06A803-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-27 06A803-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-29 06A803-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB POWER-31 06A804-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A803-TB-(+) 06A804-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A804-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
coord coord_ From To WC CC NC IO SC Word bit remarks power origin daisy_ ped rev_le write_date

6 NULL 06A804-TB POWER-01 06A804-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-03 06A804-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-05 06A804-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-07 06A804-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-09 06A804-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-11 06A804-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-13 06A804-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-15 06A804-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-17 06A804-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-19 06A804-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-21 06A804-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-23 06A804-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-25 06A804-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-27 06A804-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB POWER-29 06A804-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB03 15.3.2004
6 NULL 06A804-TB-(+) 06A805-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A805-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-01 06A805-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-03 06A805-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-05 06A805-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-07 06A805-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-09 06A805-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-11 06A805-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-13 06A805-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-15 06A805-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-17 06A805-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-19 06A805-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-21 06A805-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-23 06A805-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-25 06A805-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-27 06A805-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-29 06A805-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB POWER-31 06A806-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A805-TB-(+) 06A806-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A806-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-01 06A806-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-03 06A806-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-05 06A806-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-07 06A806-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-09 06A806-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-11 06A806-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-13 06A806-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-15 06A806-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-17 06A806-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-19 06A806-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-21 06A806-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-23 06A806-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-25 06A806-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-27 06A806-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-29 06A806-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB POWER-31 06A807-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A806-TB-(+) 06A807-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A807-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-01 06A807-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004



Списък на връзки за премахване
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6 NULL 06A807-TB POWER-03 06A807-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-05 06A807-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-07 06A807-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-09 06A807-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-11 06A807-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-13 06A807-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-15 06A807-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-17 06A807-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-19 06A807-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-21 06A807-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-23 06A807-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-25 06A807-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-27 06A807-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-29 06A807-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB POWER-31 06A808-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A807-TB-(+) 06A808-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A808-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-01 06A808-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-03 06A808-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-05 06A808-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-07 06A808-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-09 06A808-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-11 06A808-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-13 06A808-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-15 06A808-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-17 06A808-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-19 06A808-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-21 06A808-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-23 06A808-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-25 06A808-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-27 06A808-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-29 06A808-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB POWER-31 06A809-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A808-TB-(+) 06A809-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 15.3.2004
6 NULL 06A809-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-01 06A809-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-03 06A809-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-05 06A809-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-07 06A809-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-09 06A809-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-11 06A809-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-13 06A809-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-15 06A809-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-17 06A809-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-19 06A809-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-21 06A809-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-23 06A809-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-25 06A809-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-27 06A809-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB POWER-29 06A809-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB04 15.3.2004
6 NULL 06A809-TB-(+) 06A810-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 D 15.3.2004
6 NULL 06A810-E1 06W1B 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A810-TB-(+) 06A811-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 D 15.3.2004
6 NULL 06A811-E1 06W1B 14 WH FRM GND 15.3.2004
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6 NULL 06A811-TB POWER-31 06A812-TB POWER-01 14 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A811-TB-(+) 06A812-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A812-E1 06W1B 14 WH FRM GND D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-01 06A812-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-03 06A812-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-05 06A812-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-07 06A812-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-09 06A812-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-11 06A812-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-13 06A812-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-15 06A812-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-17 06A812-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-19 06A812-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-21 06A812-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-23 06A812-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-25 06A812-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-27 06A812-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-29 06A812-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB POWER-31 06A813-TB POWER-01 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A812-TB-(+) 06A813-TB-(+) 16 WH SOURCE 06PS01 +24 VDC 06A565CB01 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-E1 06W1A 14 WH FRM GND 15.3.2004
6 NULL 06A813-E1 06W1B 14 WH FRM GND D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-01 06A813-TB POWER-03 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-03 06A813-TB POWER-05 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-05 06A813-TB POWER-07 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-07 06A813-TB POWER-09 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-09 06A813-TB POWER-11 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-11 06A813-TB POWER-13 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-13 06A813-TB POWER-15 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-15 06A813-TB POWER-17 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-17 06A813-TB POWER-19 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-19 06A813-TB POWER-21 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-21 06A813-TB POWER-23 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-23 06A813-TB POWER-25 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-25 06A813-TB POWER-27 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-27 06A813-TB POWER-29 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
6 NULL 06A813-TB POWER-29 06A813-TB POWER-31 16 BK 1N 220 VAC 06A550CB10 D 15.3.2004
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